




中山大学附属第一（南沙）医院
电梯维修保养（2023-2026三年）
服务项目
用户需求书及报价







                    报价单位（盖公章）：               
                    维保单位所在地：                  
报价总金额：                      
                    报价联系人：                      
                    报价联系人电话：                  
                    报价日期：                        
用户需求
除另有说明外，带“★”号条款作为重要条款不允许偏离，如有偏离将导致其投标无效；带“▲”号条款作为评审时的重要技术条款，不作为投标无效条款。
 “甲方”“采购人”“医院”“用户”“南沙医院”是指：中山大学附属第一（南沙）医院
“乙方”“供应商”是指：投标人/中标人


★〈一〉、资格要求：
1.投标人应是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。
2.投标人必须具有有效的《特种设备安装改造维修许可证》A级（类型含：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯维修安装）；或者，已按市场监管总局市监特设〔2019〕32号文换证的，则提供有效的《特种设备生产许可证》（许可项目涵盖：电梯修理；许可子项目含：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道）（提供证明材料）。
3.本项目不接受联合体投标。不允许分包、转包。


〈二〉、用户需求书：
注：以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标方案必须满足或优于。
除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数，所述范围的值是指包括但不限于该范围的值。

★投标人须在本项目合同期内厂家质保期外为所有维修保养电梯购买公众责任险（提供有效的保险单据复印件及电梯公众保险合同书复印件，复印件加盖投标人公章）。

1． 项目总体要求及资质要求：
▲1.1本项目在合同期内为南沙医院的电梯进行全包维修保养工作（包含合同期内保证电梯必须符合国家政府有关部门对电梯使用、运行的有关规定与规范要求下安全运行，更换已磨损、失效的、不符合要求的设备、零部（配）件及其它相关的材料费，每台电梯的定期测试调整、每年的年检费，公众责任保险费等及一切不可预见的所有费用。其中质保期内的电梯，其设备质量和安装质量的缺陷，均由质量保修单位负责（即中建八局）；质保期：南区电梯自 2022 年6月29日起，北区自2022年6月14日起，均为两年），投标人应一次性对采购人的以上要求及其它与电梯有关的要求进行电梯维修保养服务的工作进行整体的投标并报价，如在合同执行中发现不论甲乙双方任何一方的错漏内容所造成的责任与经济损失均由乙方承担。
▲1.2维修保养期三年，期间所需更换的电梯设备、零部（配）件及相关材料等（质保期内的设备质量和安装质量的缺陷除外），其中的重要设备、零配件（由甲方确认）必须是全新的原品牌厂家提供的合格的全新产品；其他所更换的电梯设备、零部（配）、材料须与甲方电梯设备兼容，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，保证设备经维修后符合国家政府有关部门对电梯的有关技术规定与规范要求，保证电梯安全运行的全新、合格产品。
▲1.3服务期限内，乙方必须按照国家的相关规定完成半月、季度、半年、年度例行巡检及维修保养以及合同的具体要求进行维修保养服务工作。 
1.4 服务期限内如果国家政府相关规定发生改变,则按新规定执行,但不低于合同现有的要求。
1.5维修保养起止时间：暂定2023年 9 月  1日起至 2026年8月 31 日止，共36个月（实际进场时间以合同生效和甲方正式通知之日为准）。
2． 维修保养电梯地点、品牌规格型号、停层站序、数量及单价金额：

4


	维修保养电梯列表

	序号
	位置
	图纸编号
	现场编号
	品牌
	型号
	层站
	使用年限（年）
	维修保养金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
质保内
月份数n=10
	质保内维保服务单价（含年检费）P（元）
	质保外
月份数m=26
	质保外维保服务单价（含年检费）Q（元）
	每台合计维保金额=n*P+m*Q
（元）

	1
	北区
	住院楼DT-01
	1#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	2
	北区
	住院楼DT-02
	2#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	3
	北区
	住院楼DT-03
	3#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	4
	北区
	住院楼DT-04
	4#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	5
	北区
	住院楼DT-05
	18#
	日立
	MCA-B1600-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	6
	北区
	住院楼DT-06
	17#
	日立
	MCA-B1600-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	7
	北区
	住院楼DT-07
	16#
	日立
	MCA-B1600-2S150(单开门)
	25/25/25
	1
	10
	
	26
	
	

	8
	北区
	住院楼DT-08
	15#
	日立
	MCA-B1800-2S120(单开门)
	25/25/25
	1
	10
	
	26
	
	

	9
	北区
	住院楼DT-09
	5#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	10
	北区
	住院楼DT-10
	6#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	11
	北区
	住院楼DT-11
	7#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	12
	北区
	住院楼DT-12
	8#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	13
	北区
	住院楼DT-13
	9#
	日立
	MCA-2000-2S150(贯通门)
	25/25/26
	1
	10
	
	26
	
	

	14
	北区
	住院楼DT-14
	10#
	日立
	MCA-2000-2S150(贯通门)
	25/25/26
	1
	10
	
	26
	
	

	15
	北区
	住院楼DT-15
	11#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	16
	北区
	住院楼DT-16
	12#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	17
	北区
	住院楼DT-17
	13#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	18
	北区
	住院楼DT-18
	14#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	19
	北区
	住院楼DT-19
	20#
	日立
	MCA-B1600-2S120(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	20
	北区
	住院楼DT-20
	19#
	日立
	MCA-B1600-2S120(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	21
	北区
	住院楼DT-21
	21#
	日立
	LCA-B1600-2S60(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	22
	北区
	住院楼DT-22
	22#
	日立
	LCA-1050-CO90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	23
	北区
	住院楼DT-23
	25#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	24
	北区
	住院楼DT-24
	26#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	25
	北区
	住院楼DT-25
	27#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	7/7/7
	1
	10
	
	26
	
	

	26
	北区
	门诊北DT-26
	40#
	日立
	MCA-1050-CO90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	27
	北区
	门诊北DT-27
	41#
	日立
	MCA-1050-CO90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	28
	北区
	门诊西DT-29
	42#
	日立
	MCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	29
	北区
	门诊北DT-30
	38#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	7/7/7
	1
	10
	
	26
	
	

	30
	北区
	门诊北DT-31
	39#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	7/7/7
	1
	10
	
	26
	
	

	31
	北区
	门诊北DT-34
	36#
	日立
	LCA-O1350-CO60(后壁观光)(单开门)
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	32
	北区
	门诊北DT-35
	35#
	日立
	LCA-O1350-CO60(后壁观光)(单开门)
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	33
	北区
	门厅楼DT-36
	31#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	34
	北区
	门厅楼DT-37
	32#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	35
	北区
	门厅楼DT-38
	33#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	36
	北区
	门厅楼DT-39
	34#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	37
	北区
	住院楼DT-42
	62#
	日立
	LCA-O1350-CO60(后壁观光)(单开门)
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	38
	北区
	住院楼DT-43
	61#
	日立
	LCA-O1350-CO60(后壁观光)(单开门)
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	39
	北区
	门厅楼DT-44
	29#
	日立
	MCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	40
	北区
	门厅楼DT-45
	30#
	日立
	MCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	41
	北区
	门诊西DT-46
	43#
	日立
	MCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	42
	北区
	门诊西DT-48
	49#
	日立
	MCA-1150-2S90(单开门)
	8/8/8
	1
	10
	
	26
	
	

	43
	北区
	门诊西DT-49
	48#
	日立
	MCA-1050-CO90(单开门)
	7/7/7
	1
	10
	
	26
	
	

	44
	北区
	医技东DT-50
	52#
	日立
	MCA-1050-CO90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	45
	北区
	医技东DT-51
	53#
	日立
	MCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	46
	北区
	医技东DT-52
	58#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	47
	北区
	住院楼DT-53
	65#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	3/3/3
	1
	10
	
	26
	
	

	48
	北区
	医技西DT-54
	50#
	日立
	MCA-1050-2S90(单开门)
	7/7/7
	1
	10
	
	26
	
	

	49
	北区
	医技东DT-55
	69#
	日立
	LCA-B1600-2S90(贯通门)
	3/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	50
	北区
	医技东DT-56
	55#
	日立
	MCA-1150-2S90(单开门)
	7/7/7
	1
	10
	
	26
	
	

	51
	北区
	医技东DT-57
	56#
	日立
	MCA-B1600-2S90(单开门)
	7/7/7
	1
	10
	
	26
	
	

	52
	北区
	医技东DT-58
	54#
	日立
	LCA-1600-4C60(单开门)
	3/3/3
	1
	10
	
	26
	
	

	53
	北区
	门诊西DT-59
	44#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	54
	北区
	医技东DT-61
	60#
	日立
	MCA-B1600-2S60(单开门)
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	55
	北区
	医技东DT-62
	80#
	日立
	LCA-B1600-2S60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	56
	北区
	医技东DT-63
	67#
	日立
	LCA-B1600-2S60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	57
	北区
	医技东DT-64
	68#
	日立
	LCA-B1600-2S60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	58
	北区
	住院楼DT-65
	71#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	59
	北区
	住院楼DT-66
	73#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	60
	北区
	医技东DT-67
	51#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	61
	北区
	住院楼DT-68
	23#
	日立
	LCA-B1800-2S90(单开门)
	3/3/3
	1
	10
	
	26
	
	

	62
	北区
	住院楼DT-69
	24#
	日立
	LCA-B1800-2S90(单开门)
	3/3/3
	1
	10
	
	26
	
	

	63
	北区
	住院楼DT-70
	72#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	64
	北区
	医技东DT-71
	57#
	日立
	MCA-B1600-2S90(单开门)
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	65
	北区
	医技西DT-72
	78#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	3/3/3
	1
	10
	
	26
	
	

	66
	北区
	门诊西DT-74
	45#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	67
	北区
	门诊西DT-75
	46#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	68
	北区
	门诊西DT-76
	47#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	69
	北区
	门诊西DT-77
	77#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	70
	北区
	门厅楼DT-78
	64#
	日立
	LCA-O1350-CO60(后壁观光)(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	71
	北区
	门厅楼DT-81
	63#
	日立
	LCA-O1350-CO60(后壁观光)(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	72
	北区
	住院楼DT-82
	28#
	日立
	LCA-1050-2S60(贯通门)
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	73
	北区
	门厅楼DT-83
	75#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	74
	北区
	住院楼DT-84
	74#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	75
	北区
	医技东DT-86
	66#
	日立
	LCA-B1800-2S60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	76
	北区
	门厅楼DT-87
	37#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	77
	北区
	住院楼DT-88
	81#
	日立
	LCA-B1800-2S60(贯通门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	78
	北区
	门厅楼DT-89
	79#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	79
	北区
	门诊西DT-90
	76#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	3/3/3
	1
	10
	
	26
	
	

	80
	北区
	门诊北FT-01
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	81
	北区
	门诊北FT-02
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	82
	北区
	门诊北FT-03
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	83
	北区
	门诊北FT-04
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	84
	北区
	门诊北FT-05
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	85
	北区
	门诊北FT-06
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	86
	北区
	门诊北FT-07
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	87
	北区
	门诊北FT-08
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	88
	北区
	门厅楼FT-09
	
	日立
	1200TX-EN
	室外梯
	1
	10
	
	26
	
	

	89
	北区
	门厅楼FT-10
	
	日立
	1200TX-EN
	室外梯
	1
	10
	
	26
	
	

	90
	北区
	门厅楼FT-11
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	91
	北区
	门厅楼FT-12
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	92
	北区
	门厅楼FT-13
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	93
	北区
	门厅楼FT-14
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	94
	北区
	门厅楼FT-15
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	95
	北区
	门厅楼FT-16
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	96
	北区
	门厅楼FT-17
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	97
	北区
	门厅楼FT-18
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	98
	北区
	门厅楼FT-19
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	99
	北区
	门厅楼FT-20
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	100
	北区
	医技东DT-60
	70#
	广州东森
	TWJ-300
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	101
	北区
	医技东DT-85
	59#
	广州东森
	TWJ-300
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	102
	南区（地下）
	地下-D1-01
	127#
	日立
	LCA-825-CO60(单开门）
	3/3/3
	1
	10
	
	26
	
	

	103
	南区（地下）
	地下-D1-02
	126#
	日立
	LCA-1350-CO60(贯通门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	104
	南区（动物楼）
	动物-DT-01
	87#
	日立
	MCA-B1800-2S90（单开门）
	8/8/8
	1
	10
	
	26
	
	

	105
	南区（动物楼）
	动物-DT-02
	85#
	日立
	MCA-B1800-2S90（单开门）
	8/8/8
	1
	10
	
	26
	
	

	106
	南区（动物楼）
	动物-DT-03
	86#
	日立
	MCA-B1800-2S90（单开门）
	8/8/8
	1
	10
	
	26
	
	

	107
	南区（动物楼）
	动物-DT-04
	82#
	日立
	MCA-1050-CO90（单开门）
	8/8/8
	1
	10
	
	26
	
	

	108
	南区（动物楼）
	动物-DT-05
	83#
	日立
	MCA-1050-CO90（单开门）
	8/8/8
	1
	10
	
	26
	
	

	109
	南区（动物楼）
	动物-DT-06
	84#
	日立
	LF-II3000-2S30（单开门）
	8/8/8
	1
	10
	
	26
	
	

	110
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-01
	101#
	日立
	MCA-1350-CO105（单开门）
	11/11/11
	1
	10
	
	26
	
	

	111
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-02
	102#
	日立
	MCA-1350-CO105（单开门）
	11/11/11
	1
	10
	
	26
	
	

	112
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-03
	103#
	日立
	MCA-1350-CO105（单开门）
	11/11/11
	1
	10
	
	26
	
	

	113
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-04
	98#
	日立
	MCA-1350-CO105（单开门）
	19/11/11
	1
	10
	
	26
	
	

	114
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-05
	97#
	日立
	MCA-1350-CO105（单开门）
	19/11/11
	1
	10
	
	26
	
	

	115
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-06
	96#
	日立
	MCA-1350-CO105（单开门）
	19/11/11
	1
	10
	
	26
	
	

	116
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-07
	94#
	日立
	HCA-1350-CO240（单开门）
	27/9/9
	1
	10
	
	26
	
	

	117
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-08
	95#
	日立
	HCA-1350-CO240（单开门）
	27/9/9
	1
	10
	
	26
	
	

	118
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-09
	99#
	日立
	HCA-1350-CO240（单开门）
	27/27/27
	1
	10
	
	26
	
	

	119
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-10
	100#
	日立
	HCA-1350-CO240（单开门）
	27/27/27
	1
	10
	
	26
	
	

	120
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-11
	104#
	日立
	HCA-1350-CO240（单开门）
	27/27/27
	1
	10
	
	26
	
	

	121
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-12
	106#
	日立
	LCA-1350-CO90（贯通门）
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	122
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-13
	105#
	日立
	LCA-1050-CO90（单开门）
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	123
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-01
	120#
	日立
	MCA-B1600-2S105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	124
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-02
	119#
	日立
	MCA-B1600-2S105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	125
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-03
	118#
	日立
	MCA-B1600-2S105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	126
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-04
	117#
	日立
	MCA-B1600-2S105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	127
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-05
	116#
	日立
	MCA-1600-CO105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	128
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-06
	115#
	日立
	MCA-1600-CO105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	129
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-07
	114#
	日立
	MCA-B1800-2S105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	130
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-08
	113#
	日立
	MCA-B1800-2S105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	131
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-09
	111#
	日立
	MCA-2000-CO120(贯通门)
	13/13/14
	1
	10
	
	26
	
	

	132
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-10
	112#
	日立
	MCA-2000-CO120(贯通门)
	13/13/14
	1
	10
	
	26
	
	

	133
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-11
	121#
	日立
	LCA-1050-CO90(单开门）
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	134
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-12
	109#
	日立
	LCA-O1350-CO90(后壁观光)(单开门）
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	135
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-13
	110#
	日立
	LCA-O1350-CO90(后壁观光)(单开门）
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	136
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-14
	107#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	137
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-15
	108#
	日立
	LCA-1050-CO90(单开门）
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	138
	南区（科研楼）
	科研-DT-01
	92#
	日立
	MCA-1600-CO120(单开门)
	17/17/17
	1
	10
	
	26
	
	

	139
	南区（科研楼）
	科研-DT-02
	88#
	日立
	MCA-1600-CO120(单开门)
	17/17/17
	1
	10
	
	26
	
	

	140
	南区（科研楼）
	科研-DT-03
	89#
	日立
	MCA-1600-CO120(单开门)
	17/17/17
	1
	10
	
	26
	
	

	141
	南区（科研楼）
	科研-DT-04
	90#
	日立
	MCA-1600-CO120(单开门)
	17/17/17
	1
	10
	
	26
	
	

	142
	南区（科研楼）
	科研-DT-05
	91#
	日立
	MCA-1600-CO120(单开门)
	17/17/17
	1
	10
	
	26
	
	

	143
	南区（科研楼）
	科研-DT-06
	93#
	日立
	MCA-1600-CO120(单开门)
	17/17/17
	1
	10
	
	26
	
	

	144
	南区（国际会议中心）
	学术-DT-01
	122#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门）
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	145
	南区（国际会议中心）
	学术-DT-02
	123#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门）
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	146
	南区（国际会议中心）
	学术-DT-03
	124#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门）
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	147
	南区（国际会议中心）
	学术-DT-04
	125#
	日立
	MCA-O1050-CO60(后壁观光)(单开门）
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	148
	南区（国际会议中心）
	08-FT-01
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	149
	南区（国际会议中心）
	08-FT-02
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	150
	南区（国际会议中心）
	08-FT-03
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	151
	南区（国际会议中心）
	08-FT-04
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	152
	南区（国际会议中心）
	08-FT-05
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	153
	南区（国际会议中心）
	08-FT-06
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	
	
	合计（电梯数量153台， 36个月维保金额）
	元





说明：
(1) 本项目在合同期内为上述电梯进行全包维修保养工作（包含合同期内保证电梯必须符合国家政府有关部门对电梯使用、运行的有关规定与规范要求下安全运行，更换已磨损、失效的、不符合要求的设备、零部（配）件及其它相关的材料费，每台电梯的定期测试调整、每年的年检费，公众责任保险费等及一切不可预见的所有费用。其中质保期内的电梯，其设备质量和安装质量的缺陷，均由质量保修单位负责（即中建八局）；质保期：南区电梯自 2022 年6月29日起，北区自2022年6月14日起，均为两年）。如合同范围内因我院未投入使用或其它特殊原因造成电梯停用，该电梯的维修保养费按实际发生的维修保养工作时间计算，准确停止时间以甲方书面通知为准(不足20天的按半个月,超过20天的按1个月计算)。 另外该梯在使用期间如需政府年检的，则甲方所支付的维修保养费已包含政府的年检费用(年检费由乙方承担支付，并包含政府收费标准的变更每台电梯的年检暂按3次，如实际年检次数不足3次的，按实际发生年检的次数（费用）进行结算。)
(2) 乙方负责按政府相关部门规定、要求办理合同期内所有年审手续，领取电梯检验合格证、使用证明并及时交给甲方，所有年审、领证等费用全部由乙方承担（包括合同期间按政府部门变更收费标准、检验次数等要求执行）。
(3) 乙方承担以上电梯维修保养期所有维修人员的保险费、人工费、安全措施费、政府要求的相关规费（含政府临时变更的收费标准或增加的收费内容）、电梯所需更换的零部件、材料费用，公众责任保险费、电梯责任保险费和不可预见费用等的所有费用，均包含在合同总价中，具体条款按合同执行。
(4) 目前的设备号仅作参考，最终的设备号(或使用编号）以甲方出具的对照表为准。










3． 保养范围、内容及要求：
▲3.1本电梯维修保养服务期自甲方正式通知乙方进场之日起算，乙方在服务期内负责按要求对每台电梯进行全包维修保养服务工作。
▲3.2 乙方必须保证每天24小时任一时刻有不少于8名维修保养人员在中山大学附属第一（南沙）医院内对所签约的维修保养范围内的每台电梯进行巡查、维修、保养，保证电梯正常运行；并保证24小时有维修人员在医院的电梯监控维保值班室内接听电梯救援电话（甲方不定时抽查值班室，如查实有空岗、缺岗、投诉值班电话无人接听等情况，每次罚款200元，并承担由此导致的甲方及投诉人一切的经济损失，甲方保留进一步追究法律责任的权利）。运行的电梯需保证最少每15天一次（每月二次）按规范进行保养。  
▲3.3乙方以中山大学附属第一（南沙）医院为电梯维修保养重点单位，委派的维修保养人员长驻中山大学附属第一（南沙）医院（并随叫随到），服从甲方电梯管理部门的指派，按要求协助开停驾驶电梯，及其它与电梯维保相关的工作（其中也包括因疫情防控需要，配合甲方的电梯消毒加强等政府机构颁布的关于公共卫生疫情防控强制性规定要求的相关维保工作，此项工作费用已包含于合同总价中）。甲方有权要求乙方更换不符合甲方要求的维保人员。乙方对所保养的电梯应当按照《电梯维护保养规则》TSG T5002、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，并进行日常检查巡视，随时监察合同范围内的电梯运行情况（如遇特殊情况，需按甲方要求进行），向甲方报告电梯运行情况，每天认真填写各电梯巡查日志记录表并由双方人员签名确认。如出现电梯故障,乙方应在合同要求的期限内完成故障电梯的维修，同时立即报告甲方并认真填写电梯故障维修记录表，以上两个表格作为支付该月保养费的依据之一。同时也作为合同期满完成结算手续后退回合同履约保证金的依据。 
3.4  乙方每月底将电梯运行情况、故障记录表装订好交甲方电梯管理人员。
▲3.5  甲方免费提供电梯监控维保值班场所、休息室、住宿场所，并免费提供工具间给乙方工作人员摆放工具柜、应急配件柜，配件柜锁匙由乙方自行保管。
3.6  在合同期内，确保电梯安全、正常使用所需更换的设备、零部（配）件含轿厢装饰件（轿厢地板除外，质保期内的设备质量和安装质量的缺陷除外）的费用全部由乙方承担，不受政府相关部门有关电梯日常维护保养合同范本中有关更换配件范围的限制，当乙方发现需要更换重要设备、零部（配）件时，必须经甲方确认、同意。
▲3.7  乙方接到电梯救援报警电话呼叫或甲方报告电梯故障后，必须在15分钟内到达故障现场，否则每次处罚1000元。
▲3.8  电梯常见小故障或更换零件，乙方必须在知道或应当知道电梯发生故障之时起2小时内修复正常运行。 超出常见小故障或更换零件，乙方必须在知道或应当知道电梯发生故障之时起8小时内修复正常运行。每超1小时处罚100元。
3.9 合同期间，发生不可抗力（如台风、地震、战争等）造成的故障或更换零件，乙方需在二小时内响应，免收人工费，材料费按甲方询查的市场行情价或经甲方确认后由甲方负责支付。
3.10发生电梯故障,乙方在正常情况下未能按上述第3.7、3.8点中的其中一点要求完成，累计次数超过3次（含3次）的，甲方有权扣罚相当于该台故障电梯当月保养费50% 金额的处罚金；超过24小时修复的扣罚相当于该台故障电梯当月保养费金额的处罚金；同时乙方还需全力修复并继续保养；未获甲方认可下,超过48小时仍未修复的,甲方有权采取以下措施处置: 引入第三方进行维修, 乙方按第三方报价的二倍向甲方支付相关维修费用; 或甲方单方终止合同，视乙方违约，向甲方支付合同总价30%的违约金，并赔偿甲方因该台电梯维修保养超时所造成的损失（因甲方或不可抗力原因除外）。
3.11 甲方有权要求乙方对电梯进行安全载重的磅机工作，乙方必须无条件执行,费用由乙方负责。
3.12 乙方自行配备与甲方电梯管理部门使用频段相同的对讲机不少于五台，便于维修保养人员在院内联络。
3.13 乙方需每月向甲方提交驻我院维修保养人员正常值班表及保养计划安排时间表。
3.14 在合同期间，由于甲方或其它电梯使用者（单位）使用不当造成的故障，不属于保修的范围，但乙方仍应予及时进行有效的有偿维修保养。在该情况下，乙方应积极提出维修方案及参考市场价报价，在得到甲方的确认下立即进行维修以尽快恢复电梯的运行。
3.15如乙方未能切实执行合同，甲方有权单方面终止合同。乙方须返还甲方已支付的维修保养费中未保养的部分并向甲方支付合同总价30%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。
3.16 乙方每天(24小时)对每台电梯各部位至少巡查1～2次，并按医院设备维修巡检系统要求按时完成电梯设备巡检及录入数据。
★3.17在合同期间，乙方应当为甲方合同范围内厂家质保期外的每台电梯购买《广东省电梯责任保险统保示范项目》的电梯安全责任保险，提供电梯责任保险合同书复印件及每台电梯的电梯《广东省电梯责任保险统保示范项目》保险标志证件（投标时提供承诺函）。
3.18 合同内的维修保养电梯，乙方须在每台电梯年审前提供该台电梯的自检报告书加盖公章后，交甲方电梯管理部门存档，并由乙方承担向政府部门办理所承包保养电梯每年的年度检验，所有程序和费用由乙方负责，直至电梯完全符合国家有关规定并领取电梯的检验合格证、使用证交给甲方为止。电梯因维修、更换零配件后,如按国家相关规定必需进行报批、检验检测的所有手续、费用由乙方负责。   
3.19  由于乙方技术、工艺或配件材料存在瑕疵或缺陷，或由于乙方未及时发现、处理故障等乙方原因造成电梯事故的，其事故责任和损失由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失，甲方保留进一步追究法律责任的权利。
3.20  在合同期内，由于国家或省市相应管理部门出台新的政策、法规，而甲方电梯未能符合要求的，乙方须立即按最新的法规要求向甲方提交整改方案及报价，经甲方审核后同等条件下原则上由乙方实施，若乙方报价高于具备资质的第三方的，甲方有权让第三方实施，乙方必须无条件配合，若乙方不能积极配合经甲方劝说一次后仍不能积极配合的，每天按该工程的合同总额的1%进行处罚。如处罚额达到该工程的合同总额的10%仍不能积极配合的，甲方有权单方面解除合同。
3.21  当乙方维修保养工作整体未能达致甲方要求，包括（但不限于）反应速度、救援时限、技术能力、外观环境等，除按3.7、3.8进行处罚外，若甲方发出三次以上书面整改通告，仍不能达到要求的视为乙方严重违约，甲方有权单方面解除合同并有权要求乙方向甲方支付合同总额30%的违约金，及赔偿由此引起的甲方的经济及名誉损失。
3.22  每天按甲方电梯管理部门安排的紫外线灯消毒时间表要求。对合同内的电梯进行开停梯，对电梯轿箱实施紫外线灯照射消毒，并按要求填写消毒记录，每月将记录整理汇总后交甲方电梯管理部门归档备查。
3.23  合同期内，乙方负责按甲方要求对电梯停层、控制方式进行调整、更改设置（如涉及控制方式、软硬件改动难度大的由双方协商解决），在轿厢内设置规范标识。
▲3.24 合同期满，乙方须配合甲方及新服务方对电梯情况进行全面检查。经甲方确认电梯维保质量不符合原合同要求的，乙方须按甲方要求维护、修复电梯。如乙方不能按甲方要求完成电梯维护、修复的，甲方有权自行引入具备资质的第三方进行维护维修, 乙方按第三方报价向甲方支付相关维护维修费用（此项工作须在新合同期起始日之前完成，相关费用从履约保证金中扣除，不足部分乙方须另行支付给甲方）。
4.   电梯维修保养项目内容：
4.1  按国家《电梯维护保养规则》TSG T5002、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001）及省、市政府对电梯的相关规定执行实施，并更换失效零件；
4.2  停电平层装置的维修保养并包含零配件的所有费用；
4.3  电梯空调、五方通话、语音报站部份：
4.3.1 电梯空调日常巡查维修、更换损坏零件、清洗空调及其尘网、通风口；
4.3.2 五方通话系统的检查维修、更换失效元件、确保五方通话顺畅。
4.3.3 电梯语音报站检查维修、更换失效元件。


[bookmark: _Toc251742852]第二部分　合同格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

                                         合同编号：          



电梯维修保养合同
   
 
项目名称：中山大学附属第一（南沙）医院电梯维修保养（2023-2026三年）服务项目


项目地点：广州市南沙区明珠湾起步区横沥岛西侧中山大学附属第一（南沙）医院


    甲方：中山大学附属第一（南沙）医院

    乙方： 
                      
（   本）

中山大学附属第一（南沙）医院电梯维修保养（2023-2026三年）服务

甲方：中山大学附属第一（南沙）医院 

乙方： 
1. 维修保养电梯设备清单：
	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	位置
	设备号（图纸编号）
	层/站/门
	设备注册代码
	使用证编号
	备注

	1
	北区
	住院楼DT-01
	24/24/24
	3170-440115-202012-0028
	梯粤A500152892
	1.乙方必须至少每15天对合同内所保养的每台电梯进行日常维护保养一次；
2.未填写的设备注册代码及使用证编号待出证后补。

	2
	北区
	住院楼DT-02
	24/24/24
	3170-440115-202012-0027
	梯粤A500152891
	

	3
	北区
	住院楼DT-03
	24/24/24
	3170-440115-202012-0026
	梯粤A500137436
	

	4
	北区
	住院楼DT-04
	24/24/24
	3170-440115-202012-0025
	梯粤A500137435
	

	5
	北区
	住院楼DT-05
	24/24/24
	3170-440115-202012-0015
	梯粤A500152890
	

	6
	北区
	住院楼DT-06
	24/24/24
	3170-440115-202012-0014
	梯粤A500152889
	

	7
	北区
	住院楼DT-07
	25/25/25
	3170-440115-202012-0013
	梯粤A500152888
	

	8
	北区
	住院楼DT-08
	25/25/25
	3170-440115-202012-0012
	梯粤A500141442
	

	9
	北区
	住院楼DT-09
	24/24/24
	3170-440115-202012-0011
	梯粤A500152887
	

	10
	北区
	住院楼DT-10
	24/24/24
	3170-440115-202012-0010
	梯粤A500141443
	

	11
	北区
	住院楼DT-11
	24/24/24
	3170-440115-202012-0009
	梯粤A500152886
	

	12
	北区
	住院楼DT-12
	24/24/24
	3170-440115-202012-0008
	梯粤A500152885
	

	13
	北区
	住院楼DT-13
	25/25/26
	3110-440115-202012-0074
	梯粤A500151825
	

	14
	北区
	住院楼DT-14
	25/25/26
	3110-440115-202012-0073
	梯粤A500151824
	

	15
	北区
	住院楼DT-15
	24/24/24
	3170-440115-202012-0007
	梯粤A500152883
	

	16
	北区
	住院楼DT-16
	24/24/24
	3170-440115-202012-0006
	梯粤A500141444
	

	17
	北区
	住院楼DT-17
	24/24/24
	3170-440115-202012-0005
	梯粤A500141445
	

	18
	北区
	住院楼DT-18
	24/24/24
	3170-440115-202012-0004
	梯粤A500152184
	

	19
	北区
	住院楼DT-19
	24/24/24
	3170-440115-202012-0024
	梯粤A500141446
	

	20
	北区
	住院楼DT-20
	24/24/24
	3170-440115-202012-0023
	梯粤A500141457
	

	21
	北区
	住院楼DT-21
	6/6/6
	3130-440115-202012-0054
	梯粤A500152196
	

	22
	北区
	住院楼DT-22
	6/6/6
	3130-440115-202012-0053
	梯粤A500152195
	

	23
	北区
	住院楼DT-23
	4/4/4
	3130-440115-202012-0052
	梯粤A500152194
	

	24
	北区
	住院楼DT-24
	6/6/6
	3130-440115-202012-0051
	梯粤A500152919
	

	25
	北区
	住院楼DT-25
	7/7/7
	3130-440115-202012-0050
	梯粤A500152920
	

	26
	北区
	门诊北DT-26
	6/6/6
	3110-440115-202012-0078
	梯粤A500151829
	

	27
	北区
	门诊北DT-27
	6/6/6
	3110-440115-202012-0077
	梯粤A500151828
	

	28
	北区
	门诊西DT-29
	6/6/6
	3170-440115-202012-0022
	梯粤A500152187
	

	29
	北区
	门诊北DT-30
	7/7/7
	3130-440115-202204-0008
	梯粤A500159494
	

	30
	北区
	门诊北DT-31
	7/7/7
	3130-440115-202204-0007
	梯粤A500159498
	

	31
	北区
	门诊北DT-34
	5/5/5
	3130-440115-202012-0056
	
	

	32
	北区
	门诊北DT-35
	5/5/5
	3130-440115-202012-0055
	
	

	33
	北区
	门厅楼DT-36
	6/6/6
	3130-440115-202012-0049
	梯粤A500152930
	

	34
	北区
	门厅楼DT-37
	6/6/6
	3130-440115-202012-0048
	梯粤A500152924
	

	35
	北区
	门厅楼DT-38
	6/6/6
	3130-440115-202012-0047
	梯粤A500137434
	

	36
	北区
	门厅楼DT-39
	6/6/6
	3130-440115-202012-0046
	梯粤A500137433
	

	37
	北区
	住院楼DT-42
	5/5/5
	3130-440115-202012-0045
	
	

	38
	北区
	住院楼DT-43
	5/5/5
	3130-440115-202012-0044
	
	

	39
	北区
	门厅楼DT-44
	6/6/6
	3170-440115-202012-0021
	梯粤A500152186
	

	40
	北区
	门厅楼DT-45
	6/6/6
	3170-440115-202012-0020
	梯粤A500152185
	

	41
	北区
	门诊西DT-46
	6/6/6
	3170-440115-202012-0019
	梯粤A500152183
	

	42
	北区
	门诊西DT-48
	8/8/8
	3110-440115-202012-0072
	梯粤A500151823
	

	43
	北区
	门诊西DT-49
	7/7/7
	3110-440115-202012-0076
	梯粤A500151827
	

	44
	北区
	医技东DT-50
	6/6/6
	3110-440115-202012-0075
	梯粤A500151826
	

	45
	北区
	医技东DT-51
	6/6/6
	3170-440115-202012-0018
	梯粤A500152182
	

	46
	北区
	医技东DT-52
	4/4/4
	3130-440115-202012-0043
	梯粤A500152921
	

	47
	北区
	住院楼DT-53
	3/3/3
	3130-440115-202012-0042
	梯粤A500152922
	

	48
	北区
	医技西DT-54
	7/7/7
	3110-440115-202012-0071
	梯粤A500151822
	

	49
	北区
	医技东DT-55
	3/2/2
	3130-440115-202012-0041
	梯粤A500159493
	

	50
	北区
	医技东DT-56
	7/7/7
	3110-440115-202012-0070
	梯粤A500157089
	

	51
	北区
	医技东DT-57
	7/7/7
	3170-440115-202012-0017
	梯粤A500152181
	

	52
	北区
	医技东DT-58
	3/3/3
	3130-440115-202012-0040
	梯粤A500152923
	

	53
	北区
	门诊西DT-59
	5/5/5
	3130-440115-202012-0039
	梯粤A500152190
	

	54
	北区
	医技东DT-61
	4/4/4
	3170-440115-202012-0001
	梯粤A500152884
	

	55
	北区
	医技东DT-62
	2/2/2
	3130-440115-202012-0038
	梯粤A500152925
	

	56
	北区
	医技东DT-63
	2/2/2
	3130-440115-202012-0037
	梯粤A500152926
	

	57
	北区
	医技东DT-64
	2/2/2
	3130-440115-202012-0036
	梯粤A500152927
	

	58
	北区
	住院楼DT-65
	2/2/2
	3130-440115-202012-0035
	梯粤A500152928
	

	59
	北区
	住院楼DT-66
	2/2/2
	3130-440115-202012-0034
	梯粤A500152929
	

	60
	北区
	医技东DT-67
	2/2/2
	3130-440115-202012-0033
	梯粤A500152931
	

	61
	北区
	住院楼DT-68
	3/3/3
	3130-440115-202012-0032
	梯粤A500152933
	

	62
	北区
	住院楼DT-69
	3/3/3
	3130-440115-202012-0031
	梯粤A500152932
	

	63
	北区
	住院楼DT-70
	2/2/2
	3130-440115-202012-0030
	梯粤A500152203
	

	64
	北区
	医技东DT-71
	4/4/4
	3170-440115-202012-0016
	梯粤A500152180
	

	65
	北区
	医技西DT-72
	3/3/3
	3130-440115-202206-0011
	梯粤A500159495
	

	66
	北区
	门诊西DT-74
	5/5/5
	3130-440115-202012-0029
	梯粤A500152934
	

	67
	北区
	门诊西DT-75
	5/5/5
	3130-440115-202012-0028
	梯粤A500152216
	

	68
	北区
	门诊西DT-76
	6/6/6
	3130-440115-202012-0027
	梯粤A500152935
	

	69
	北区
	门诊西DT-77
	2/2/2
	3130-440115-202206-0010
	梯粤A500159491
	

	70
	北区
	门厅楼DT-78
	2/2/2
	3130-440115-202012-0026
	梯粤A500152936
	

	71
	北区
	门厅楼DT-81
	2/2/2
	3130-440115-202012-0025
	梯粤A500152937
	

	72
	北区
	住院楼DT-82
	4/4/4
	3130-440115-202012-0024
	梯粤A500159497
	

	73
	北区
	门厅楼DT-83
	2/2/2
	3130-440115-202012-0023
	梯粤A500152938
	

	74
	北区
	住院楼DT-84
	2/2/2
	3130-440115-202012-0022
	梯粤A500152939
	

	75
	北区
	医技东DT-86
	2/2/2
	3130-440115-202012-0021
	梯粤A500152941
	

	76
	北区
	门厅楼DT-87
	2/2/2
	3130-440115-202012-0020
	梯粤A500152940
	

	77
	北区
	住院楼DT-88
	2/2/2
	3130-440115-202012-0019
	梯粤A500152213
	

	78
	北区
	门厅楼DT-89
	2/2/2
	3130-440115-202012-0018
	梯粤A500152942
	

	79
	北区
	门诊西DT-90
	3/3/3
	3130-440115-202012-0017
	梯粤A500152214
	

	80
	北区
	门诊北FT-01
	
	3500-440115-202012-0026
	梯粤A500152912
	

	81
	北区
	门诊北FT-02
	
	3500-440115-202012-0025
	梯粤A500152893
	

	82
	北区
	门诊北FT-03
	
	3500-440115-202012-0024
	梯粤A500152894
	

	83
	北区
	门诊北FT-04
	
	3500-440115-202012-0023
	梯粤A500152895
	

	84
	北区
	门诊北FT-05
	
	3500-440115-202012-0022
	梯粤A500152896
	

	85
	北区
	门诊北FT-06
	
	3500-440115-202012-0021
	梯粤A500152897
	

	86
	北区
	门诊北FT-07
	
	3500-440115-202012-0020
	梯粤A500152898
	

	87
	北区
	门诊北FT-08
	
	3500-440115-202012-0019
	梯粤A500152899
	

	88
	北区
	门厅楼FT-09
	室外梯
	3500-440115-202012-0018
	梯粤A500152900
	

	89
	北区
	门厅楼FT-10
	室外梯
	3500-440115-202012-0017
	梯粤A500152901
	

	90
	北区
	门厅楼FT-11
	
	3500-440115-202012-0016
	梯粤A500152902
	

	91
	北区
	门厅楼FT-12
	
	3500-440115-202012-0015
	梯粤A500152903
	

	92
	北区
	门厅楼FT-13
	
	3500-440115-202012-0014
	梯粤A500152904
	

	93
	北区
	门厅楼FT-14
	
	3500-440115-202012-0013
	梯粤A500152905
	

	94
	北区
	门厅楼FT-15
	
	3500-440115-202012-0012
	梯粤A500152906
	

	95
	北区
	门厅楼FT-16
	
	3500-440115-202012-0011
	梯粤A500152907
	

	96
	北区
	门厅楼FT-17
	
	3500-440115-202012-0010
	梯粤A500152908
	

	97
	北区
	门厅楼FT-18
	
	3500-440115-202012-0009
	梯粤A500152909
	

	98
	北区
	门厅楼FT-19
	
	3500-440115-202012-0008
	梯粤A500152910
	

	99
	北区
	门厅楼FT-20
	
	3500-440115-202012-0007
	梯粤A500152911
	

	100
	北区
	医技东DT-60
	2/2/2
	3400-440115-202202-0001
	梯粤A500150725
	

	101
	北区
	医技东DT-85
	4/4/4
	3400-440115-202202-0002
	梯粤A500150724
	

	102
	南区（地下）
	地下-D1-01
	3/3/3
	3130-440115-202106-0014
	梯粤A500159499
	

	103
	南区（地下）
	地下-D1-02
	2/2/2
	3130-440115-202106-0013
	梯粤A500152204
	

	104
	南区（动物楼）
	动物-DT-01
	8/8/8
	3170-440115-202106-0011
	梯粤A500152210
	

	105
	南区（动物楼）
	动物-DT-02
	8/8/8
	3170-440115-202106-0010
	梯粤A500152209
	

	106
	南区（动物楼）
	动物-DT-03
	8/8/8
	3170-440115-202106-0009
	梯粤A500152200
	

	107
	南区（动物楼）
	动物-DT-04
	8/8/8
	3110-440115-202106-0057
	梯粤A500151821
	

	108
	南区（动物楼）
	动物-DT-05
	8/8/8
	3110-440115-202106-0056
	梯粤A500151820
	

	109
	南区（动物楼）
	动物-DT-06
	8/8/8
	3210-440115-202106-0003
	梯粤A500152179
	

	110
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-01
	11/11/11
	3110-440115-202106-0055
	梯粤A500141447
	

	111
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-02
	11/11/11
	3110-440115-202106-0054
	梯粤A500141448
	

	112
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-03
	11/11/11
	3110-440115-202106-0053
	梯粤A500141449
	

	113
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-04
	19/11/11
	3110-440115-202106-0052
	梯粤A500151819
	

	114
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-05
	19/11/11
	3110-440115-202106-0051
	梯粤A500151818
	

	115
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-06
	19/11/11
	3110-440115-202106-0050
	梯粤A500151817
	

	116
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-07
	27/9/9
	3110-440115-202106-0049
	梯粤A500151816
	

	117
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-08
	27/9/9
	3110-440115-202106-0048
	梯粤A500151815
	

	118
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-09
	27/27/27
	3110-440115-202106-0047
	梯粤A500137438
	

	119
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-10
	27/27/27
	3110-440115-202106-0046
	梯粤A500137437
	

	120
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-11
	27/27/27
	3110-440115-202106-0045
	梯粤A500151814
	

	121
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-12
	4/4/4
	3130-440115-202111-0041
	梯粤A500152205
	

	122
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-13
	4/4/4
	3130-440115-202111-0040
	梯粤A500152206
	

	123
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-01
	13/13/13
	3170-440115-202106-0008
	梯粤A500141450
	

	124
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-02
	13/13/13
	3170-440115-202106-0007
	梯粤A500152211
	

	125
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-03
	13/13/13
	3170-440115-202106-0006
	梯粤A500152197
	

	126
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-04
	13/13/13
	3170-440115-202106-0005
	梯粤A500152202
	

	127
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-05
	13/13/13
	3110-440115-202106-0042
	梯粤A500151813
	

	128
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-06
	13/13/13
	3110-440115-202106-0041
	梯粤A500151812
	

	129
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-07
	13/13/13
	3170-440115-202106-0004
	梯粤A500152201
	

	130
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-08
	13/13/13
	3170-440115-202106-0003
	梯粤A500152199
	

	131
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-09
	13/13/14
	3110-440115-202106-0040
	梯粤A500151811
	

	132
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-10
	13/13/14
	3110-440115-202106-0039
	梯粤A500151810
	

	133
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-11
	5/5/5
	3130-440115-202106-0012
	梯粤A500152207
	

	134
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-12
	5/5/5
	3130-440115-202106-0011
	梯粤A500159492
	

	135
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-13
	5/5/5
	3130-440115-202106-0010
	梯粤A500159496
	

	136
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-14
	6/6/6
	3170-440115-202106-0002
	梯粤A500152189
	

	137
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-15
	6/6/6
	3130-440115-202106-0009
	梯粤A500152188
	

	138
	南区（科研楼）
	科研-DT-01
	17/17/17
	3110-440115-202106-0038
	梯粤A500141451
	

	139
	南区（科研楼）
	科研-DT-02
	17/17/17
	3110-440115-202106-0037
	梯粤A500141452
	

	140
	南区（科研楼）
	科研-DT-03
	17/17/17
	3110-440115-202106-0036
	梯粤A500141453
	

	141
	南区（科研楼）
	科研-DT-04
	17/17/17
	3110-440115-202106-0035
	梯粤A500141454
	

	142
	南区（科研楼）
	科研-DT-05
	17/17/17
	3110-440115-202106-0034
	梯粤A500141455
	

	143
	南区（科研楼）
	科研-DT-06
	17/17/17
	3170-440115-202106-0001
	梯粤A500141456
	

	144
	南区（国际会议中心）
	学术-DT-01
	5/5/5
	3130-440115-202106-0008
	梯粤A500152208
	

	145
	南区（国际会议中心）
	学术-DT-02
	6/6/6
	3130-440115-202106-0007
	梯粤A500152212
	

	146
	南区（国际会议中心）
	学术-DT-03
	6/6/6
	3130-440115-202106-0006
	梯粤A500152215
	

	147
	南区（国际会议中心）
	学术-DT-04
	4/4/4
	3110-440115-202106-0033
	梯粤A500151809
	

	148
	南区（国际会议中心）
	08-FT-01
	
	3500-440115-202106-0013
	梯粤A500152918
	

	149
	南区（国际会议中心）
	08-FT-02
	
	3500-440115-202106-0012
	梯粤A500152917
	

	150
	南区（国际会议中心）
	08-FT-03
	
	3500-440115-202106-0011
	梯粤A500152916
	

	151
	南区（国际会议中心）
	08-FT-04
	
	3500-440115-202106-0010
	梯粤A500152915
	

	152
	南区（国际会议中心）
	08-FT-05
	
	3500-440115-202106-0009
	梯粤A500152914
	

	153
	南区（国际会议中心）
	08-FT-06
	
	3500-440115-202106-0008
	梯粤A500152913
	



2.维修保养电梯地点、品牌规格型号、停层站序、数量及单价金额： 

	维修保养电梯列表

	序号
	位置
	图纸编号
	现场编号
	品牌
	型号
	层站
	使用年限（年）
	维修保养金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
质保内
月份数n=10
	质保内维保服务单价（含年检费）P（元）
	质保外
月份数m=26
	质保外维保服务单价（含年检费）Q（元）
	每台合计维保金额=n*P+m*Q
（元）

	1
	北区
	住院楼DT-01
	1#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	2
	北区
	住院楼DT-02
	2#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	3
	北区
	住院楼DT-03
	3#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	4
	北区
	住院楼DT-04
	4#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	5
	北区
	住院楼DT-05
	18#
	日立
	MCA-B1600-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	6
	北区
	住院楼DT-06
	17#
	日立
	MCA-B1600-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	7
	北区
	住院楼DT-07
	16#
	日立
	MCA-B1600-2S150(单开门)
	25/25/25
	1
	10
	
	26
	
	

	8
	北区
	住院楼DT-08
	15#
	日立
	MCA-B1800-2S120(单开门)
	25/25/25
	1
	10
	
	26
	
	

	9
	北区
	住院楼DT-09
	5#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	10
	北区
	住院楼DT-10
	6#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	11
	北区
	住院楼DT-11
	7#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	12
	北区
	住院楼DT-12
	8#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	13
	北区
	住院楼DT-13
	9#
	日立
	MCA-2000-2S150(贯通门)
	25/25/26
	1
	10
	
	26
	
	

	14
	北区
	住院楼DT-14
	10#
	日立
	MCA-2000-2S150(贯通门)
	25/25/26
	1
	10
	
	26
	
	

	15
	北区
	住院楼DT-15
	11#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	16
	北区
	住院楼DT-16
	12#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	17
	北区
	住院楼DT-17
	13#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	18
	北区
	住院楼DT-18
	14#
	日立
	MCA-B1800-2S150(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	19
	北区
	住院楼DT-19
	20#
	日立
	MCA-B1600-2S120(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	20
	北区
	住院楼DT-20
	19#
	日立
	MCA-B1600-2S120(单开门)
	24/24/24
	1
	10
	
	26
	
	

	21
	北区
	住院楼DT-21
	21#
	日立
	LCA-B1600-2S60(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	22
	北区
	住院楼DT-22
	22#
	日立
	LCA-1050-CO90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	23
	北区
	住院楼DT-23
	25#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	24
	北区
	住院楼DT-24
	26#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	25
	北区
	住院楼DT-25
	27#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	7/7/7
	1
	10
	
	26
	
	

	26
	北区
	门诊北DT-26
	40#
	日立
	MCA-1050-CO90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	27
	北区
	门诊北DT-27
	41#
	日立
	MCA-1050-CO90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	28
	北区
	门诊西DT-29
	42#
	日立
	MCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	29
	北区
	门诊北DT-30
	38#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	7/7/7
	1
	10
	
	26
	
	

	30
	北区
	门诊北DT-31
	39#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	7/7/7
	1
	10
	
	26
	
	

	31
	北区
	门诊北DT-34
	36#
	日立
	LCA-O1350-CO60(后壁观光)(单开门)
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	32
	北区
	门诊北DT-35
	35#
	日立
	LCA-O1350-CO60(后壁观光)(单开门)
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	33
	北区
	门厅楼DT-36
	31#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	34
	北区
	门厅楼DT-37
	32#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	35
	北区
	门厅楼DT-38
	33#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	36
	北区
	门厅楼DT-39
	34#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	37
	北区
	住院楼DT-42
	62#
	日立
	LCA-O1350-CO60(后壁观光)(单开门)
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	38
	北区
	住院楼DT-43
	61#
	日立
	LCA-O1350-CO60(后壁观光)(单开门)
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	39
	北区
	门厅楼DT-44
	29#
	日立
	MCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	40
	北区
	门厅楼DT-45
	30#
	日立
	MCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	41
	北区
	门诊西DT-46
	43#
	日立
	MCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	42
	北区
	门诊西DT-48
	49#
	日立
	MCA-1150-2S90(单开门)
	8/8/8
	1
	10
	
	26
	
	

	43
	北区
	门诊西DT-49
	48#
	日立
	MCA-1050-CO90(单开门)
	7/7/7
	1
	10
	
	26
	
	

	44
	北区
	医技东DT-50
	52#
	日立
	MCA-1050-CO90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	45
	北区
	医技东DT-51
	53#
	日立
	MCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	46
	北区
	医技东DT-52
	58#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	47
	北区
	住院楼DT-53
	65#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	3/3/3
	1
	10
	
	26
	
	

	48
	北区
	医技西DT-54
	50#
	日立
	MCA-1050-2S90(单开门)
	7/7/7
	1
	10
	
	26
	
	

	49
	北区
	医技东DT-55
	69#
	日立
	LCA-B1600-2S90(贯通门)
	3/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	50
	北区
	医技东DT-56
	55#
	日立
	MCA-1150-2S90(单开门)
	7/7/7
	1
	10
	
	26
	
	

	51
	北区
	医技东DT-57
	56#
	日立
	MCA-B1600-2S90(单开门)
	7/7/7
	1
	10
	
	26
	
	

	52
	北区
	医技东DT-58
	54#
	日立
	LCA-1600-4C60(单开门)
	3/3/3
	1
	10
	
	26
	
	

	53
	北区
	门诊西DT-59
	44#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	54
	北区
	医技东DT-61
	60#
	日立
	MCA-B1600-2S60(单开门)
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	55
	北区
	医技东DT-62
	80#
	日立
	LCA-B1600-2S60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	56
	北区
	医技东DT-63
	67#
	日立
	LCA-B1600-2S60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	57
	北区
	医技东DT-64
	68#
	日立
	LCA-B1600-2S60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	58
	北区
	住院楼DT-65
	71#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	59
	北区
	住院楼DT-66
	73#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	60
	北区
	医技东DT-67
	51#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	61
	北区
	住院楼DT-68
	23#
	日立
	LCA-B1800-2S90(单开门)
	3/3/3
	1
	10
	
	26
	
	

	62
	北区
	住院楼DT-69
	24#
	日立
	LCA-B1800-2S90(单开门)
	3/3/3
	1
	10
	
	26
	
	

	63
	北区
	住院楼DT-70
	72#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	64
	北区
	医技东DT-71
	57#
	日立
	MCA-B1600-2S90(单开门)
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	65
	北区
	医技西DT-72
	78#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	3/3/3
	1
	10
	
	26
	
	

	66
	北区
	门诊西DT-74
	45#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	67
	北区
	门诊西DT-75
	46#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	68
	北区
	门诊西DT-76
	47#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	69
	北区
	门诊西DT-77
	77#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	70
	北区
	门厅楼DT-78
	64#
	日立
	LCA-O1350-CO60(后壁观光)(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	71
	北区
	门厅楼DT-81
	63#
	日立
	LCA-O1350-CO60(后壁观光)(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	72
	北区
	住院楼DT-82
	28#
	日立
	LCA-1050-2S60(贯通门)
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	73
	北区
	门厅楼DT-83
	75#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	74
	北区
	住院楼DT-84
	74#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	75
	北区
	医技东DT-86
	66#
	日立
	LCA-B1800-2S60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	76
	北区
	门厅楼DT-87
	37#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	77
	北区
	住院楼DT-88
	81#
	日立
	LCA-B1800-2S60(贯通门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	78
	北区
	门厅楼DT-89
	79#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	79
	北区
	门诊西DT-90
	76#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门)
	3/3/3
	1
	10
	
	26
	
	

	80
	北区
	门诊北FT-01
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	81
	北区
	门诊北FT-02
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	82
	北区
	门诊北FT-03
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	83
	北区
	门诊北FT-04
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	84
	北区
	门诊北FT-05
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	85
	北区
	门诊北FT-06
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	86
	北区
	门诊北FT-07
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	87
	北区
	门诊北FT-08
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	88
	北区
	门厅楼FT-09
	
	日立
	1200TX-EN
	室外梯
	1
	10
	
	26
	
	

	89
	北区
	门厅楼FT-10
	
	日立
	1200TX-EN
	室外梯
	1
	10
	
	26
	
	

	90
	北区
	门厅楼FT-11
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	91
	北区
	门厅楼FT-12
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	92
	北区
	门厅楼FT-13
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	93
	北区
	门厅楼FT-14
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	94
	北区
	门厅楼FT-15
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	95
	北区
	门厅楼FT-16
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	96
	北区
	门厅楼FT-17
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	97
	北区
	门厅楼FT-18
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	98
	北区
	门厅楼FT-19
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	99
	北区
	门厅楼FT-20
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	100
	北区
	医技东DT-60
	70#
	广州东森
	TWJ-300
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	101
	北区
	医技东DT-85
	59#
	广州东森
	TWJ-300
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	102
	南区（地下）
	地下-D1-01
	127#
	日立
	LCA-825-CO60(单开门）
	3/3/3
	1
	10
	
	26
	
	

	103
	南区（地下）
	地下-D1-02
	126#
	日立
	LCA-1350-CO60(贯通门)
	2/2/2
	1
	10
	
	26
	
	

	104
	南区（动物楼）
	动物-DT-01
	87#
	日立
	MCA-B1800-2S90（单开门）
	8/8/8
	1
	10
	
	26
	
	

	105
	南区（动物楼）
	动物-DT-02
	85#
	日立
	MCA-B1800-2S90（单开门）
	8/8/8
	1
	10
	
	26
	
	

	106
	南区（动物楼）
	动物-DT-03
	86#
	日立
	MCA-B1800-2S90（单开门）
	8/8/8
	1
	10
	
	26
	
	

	107
	南区（动物楼）
	动物-DT-04
	82#
	日立
	MCA-1050-CO90（单开门）
	8/8/8
	1
	10
	
	26
	
	

	108
	南区（动物楼）
	动物-DT-05
	83#
	日立
	MCA-1050-CO90（单开门）
	8/8/8
	1
	10
	
	26
	
	

	109
	南区（动物楼）
	动物-DT-06
	84#
	日立
	LF-II3000-2S30（单开门）
	8/8/8
	1
	10
	
	26
	
	

	110
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-01
	101#
	日立
	MCA-1350-CO105（单开门）
	11/11/11
	1
	10
	
	26
	
	

	111
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-02
	102#
	日立
	MCA-1350-CO105（单开门）
	11/11/11
	1
	10
	
	26
	
	

	112
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-03
	103#
	日立
	MCA-1350-CO105（单开门）
	11/11/11
	1
	10
	
	26
	
	

	113
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-04
	98#
	日立
	MCA-1350-CO105（单开门）
	19/11/11
	1
	10
	
	26
	
	

	114
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-05
	97#
	日立
	MCA-1350-CO105（单开门）
	19/11/11
	1
	10
	
	26
	
	

	115
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-06
	96#
	日立
	MCA-1350-CO105（单开门）
	19/11/11
	1
	10
	
	26
	
	

	116
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-07
	94#
	日立
	HCA-1350-CO240（单开门）
	27/9/9
	1
	10
	
	26
	
	

	117
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-08
	95#
	日立
	HCA-1350-CO240（单开门）
	27/9/9
	1
	10
	
	26
	
	

	118
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-09
	99#
	日立
	HCA-1350-CO240（单开门）
	27/27/27
	1
	10
	
	26
	
	

	119
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-10
	100#
	日立
	HCA-1350-CO240（单开门）
	27/27/27
	1
	10
	
	26
	
	

	120
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-11
	104#
	日立
	HCA-1350-CO240（单开门）
	27/27/27
	1
	10
	
	26
	
	

	121
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-12
	106#
	日立
	LCA-1350-CO90（贯通门）
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	122
	南区（行政公寓楼）
	公寓-DT-13
	105#
	日立
	LCA-1050-CO90（单开门）
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	123
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-01
	120#
	日立
	MCA-B1600-2S105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	124
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-02
	119#
	日立
	MCA-B1600-2S105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	125
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-03
	118#
	日立
	MCA-B1600-2S105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	126
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-04
	117#
	日立
	MCA-B1600-2S105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	127
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-05
	116#
	日立
	MCA-1600-CO105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	128
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-06
	115#
	日立
	MCA-1600-CO105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	129
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-07
	114#
	日立
	MCA-B1800-2S105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	130
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-08
	113#
	日立
	MCA-B1800-2S105(单开门)
	13/13/13
	1
	10
	
	26
	
	

	131
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-09
	111#
	日立
	MCA-2000-CO120(贯通门)
	13/13/14
	1
	10
	
	26
	
	

	132
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-10
	112#
	日立
	MCA-2000-CO120(贯通门)
	13/13/14
	1
	10
	
	26
	
	

	133
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-11
	121#
	日立
	LCA-1050-CO90(单开门）
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	134
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-12
	109#
	日立
	LCA-O1350-CO90(后壁观光)(单开门）
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	135
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-13
	110#
	日立
	LCA-O1350-CO90(后壁观光)(单开门）
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	136
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-14
	107#
	日立
	LCA-B1600-2S90(单开门)
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	137
	南区（国际医疗楼）
	国际-DT-15
	108#
	日立
	LCA-1050-CO90(单开门）
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	138
	南区（科研楼）
	科研-DT-01
	92#
	日立
	MCA-1600-CO120(单开门)
	17/17/17
	1
	10
	
	26
	
	

	139
	南区（科研楼）
	科研-DT-02
	88#
	日立
	MCA-1600-CO120(单开门)
	17/17/17
	1
	10
	
	26
	
	

	140
	南区（科研楼）
	科研-DT-03
	89#
	日立
	MCA-1600-CO120(单开门)
	17/17/17
	1
	10
	
	26
	
	

	141
	南区（科研楼）
	科研-DT-04
	90#
	日立
	MCA-1600-CO120(单开门)
	17/17/17
	1
	10
	
	26
	
	

	142
	南区（科研楼）
	科研-DT-05
	91#
	日立
	MCA-1600-CO120(单开门)
	17/17/17
	1
	10
	
	26
	
	

	143
	南区（科研楼）
	科研-DT-06
	93#
	日立
	MCA-1600-CO120(单开门)
	17/17/17
	1
	10
	
	26
	
	

	144
	南区（国际会议中心）
	学术-DT-01
	122#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门）
	5/5/5
	1
	10
	
	26
	
	

	145
	南区（国际会议中心）
	学术-DT-02
	123#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门）
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	146
	南区（国际会议中心）
	学术-DT-03
	124#
	日立
	LCA-1050-CO60(单开门）
	6/6/6
	1
	10
	
	26
	
	

	147
	南区（国际会议中心）
	学术-DT-04
	125#
	日立
	MCA-O1050-CO60(后壁观光)(单开门）
	4/4/4
	1
	10
	
	26
	
	

	148
	南区（国际会议中心）
	08-FT-01
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	149
	南区（国际会议中心）
	08-FT-02
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	150
	南区（国际会议中心）
	08-FT-03
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	151
	南区（国际会议中心）
	08-FT-04
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	152
	南区（国际会议中心）
	08-FT-05
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	153
	南区（国际会议中心）
	08-FT-06
	
	日立
	1200TX-EN
	
	1
	10
	
	26
	
	

	
	
	合计（电梯数量153台， 36个月维保金额）
	元


说明：
(1) 本项目在合同期内且在厂家质保服务内容（正常使用状态下的缺陷故障的质量保修）以外的所有全包服务；
(2) 如合同范围内因我院未投入使用或其它特殊原因造成电梯停用，该电梯的维修保养费按实际发生的维修保养工作时间计算，准确停止时间以甲方书面通知为准(不足20天的按半个月,超过20天的按1个月计算)。 另外该梯在使用期间如需政府年检的，则甲方所支付的维修保养费已包含政府的年检费用(年检费由乙方承担支付，并包含政府收费标准的变更每台电梯的年检暂按3次，如实际年检次数不足3次的，按实际发生年检的次数（费用）进行结算。)
(3) 乙方负责按政府相关部门规定、要求办理合同期内所有年审手续，领取电梯检验合格证、使用证明并及时交给甲方，所有年审、领证等费用全部由乙方承担（包括合同期间按政府部门变更收费标准、检验次数等要求执行）。
(4) 乙方承担以上电梯维修保养期所有维修人员的保险费、人工费、安全措施费、政府要求的相关规费（含政府临时变更的收费标准或增加的收费内容）、电梯所需更换的零部件、材料费用，公众责任保险费、电梯责任保险费和不可预见费用等的所有费用，均包含在合同总价中，具体条款按合同执行。
(5) 目前的设备号仅作参考，最终的设备号(或使用编号）以甲方出具的对照表为准。









3.  合同履约保证金： 
3.1 乙方在领取中标通知书后5个工作日内以转账的形式，向甲方缴交合同履约保证金，合同履约保证金按项目中标总金额的5％计算。
3.2合同履约保证金的退还时间，合同执行完毕，经甲方确认电梯维保质量符合合同要求，合同内约定的电梯通过政府相关部门的年审检验合格后，取得电梯的检验合格证、使用证交给甲方，合同价款经甲方审计部门审定结算价并办理完结算手续后，若未有乙方不履行或不适当履行其合同义务导致甲方蒙受损失的情况，甲方无息退还合同履约保证金。
4.  维修保养起止时间：
从2023年   月   日起至 2026年    月   日止（共36个月，实际以甲方正式通知乙方进场之日起算）。
5.  付款方式：。
5.1 双方签订合同后，甲方向乙方支付价款前，乙方需提交税务部门规定的合法、规范、金额正确的发票给甲方，乙方延迟开具合格发票的，甲方付款期限顺延并无需承担违约责任。
5.2如乙方按约提供服务的，甲方按如下时间分期支付维修保养费（以下支付时间为暂定，具体根据签订合同的时间进行调整）：

① 第一期于2023年   月份（合同签订后）支付合同总价的10%；
② 第二期于2024年   月份（合同生效半年）支付合同总价的10%；
③ 第三期于2024年   月份（合同生效一年）支付合同总价的15%；
④ 第四期于2025年   月份（合同生效一年半）支付合同总价的15%；
⑤ 第五期于2025年   月份（合同生效两年）支付合同总价的15%；
⑥ 第六期于2026年   月份（合同生效两年半）支付合同总价的15%；
⑦合同期间，如有电梯未投入使用或停止使用（甲方书面通知乙方停止对部分电梯的维修保养），则双方应按电梯停止使用前或甲方书面通知停止前的实际维保月数结算维保费用，在第七期剩余金额结算时一并计算。
⑧ 第七期于2026年   月份（合同期结束）结算支付剩余金额，具体金额以乙方实际维保的台数和月数、年检次数并结合合同单价（投标单价）计算出的总金额作为付款凭证（其中维修保养工作月数，未超过20天的按0.5个月算；超过20天的按1个月计算）。

⑨  甲方有权在直接扣除乙方应付违约金及依据本合同约定可扣减的合同金额后再支付剩余的合同价款；若剩余的合同价款不足以扣除乙方应付违约金及依据本合同约定可扣减的合同金额的，乙方应另行赔偿甲方的损失。
6.  维修保养范围、内容及要求：
6.1本电梯维修保养自甲方正式通知乙方进场之日起，乙方负责按要求对每台电梯进行全包维修保养服务工作。
6.2 乙方必须保证每天24小时任一时刻有不少于8名维修保养人员在中山大学附属第一（南沙）医院内对所签约的维修保养范围内的每台电梯进行巡查、维修、保养，保证电梯正常运行；并保证24小时有维修人员在医院的电梯监控维保值班室内接听电梯救援电话（甲方不定时抽查值班室，如查实有空岗、缺岗、投诉值班电话无人接听等情况，乙方须向甲方支付200元/次的违约金，并承担由此导致的甲方及投诉人一切的经济损失，甲方保留进一步追究法律责任的权利）。运行的电梯需保证最少每15天一次（每月二次）按规范进行保养。  
6.3乙方以中山大学附属第一（南沙）医院为电梯维修保养重点单位，委派的维修保养人员长驻中山大学附属第一（南沙）医院（并随叫随到），服从甲方电梯管理部门的指派，按要求协助开停驾驶电梯，及其它与电梯维保相关的工作（其中也包括因疫情防控需要，配合甲方的电梯消毒加强等政府机构颁布的关于公共卫生疫情防控强制性规定要求的相关维保工作，此项工作费用已包含于合同总价中）。甲方有权要求乙方更换不符合甲方要求的维保人员。乙方对所保养的电梯应当按照《电梯维护保养规则》TSG T5002、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，每季度总结合同履行情况、电梯性能分析及管理建议书面报告甲方；按规范要求进行日常检查巡视，随时监测电梯运行情况（如遇特殊情况，需按甲方要求进行），向甲方报告电梯运行情况，每天认真填写各电梯巡查日志记录表并由双方人员签名确认。如出现电梯故障,乙方应在合同要求的期限内完成故障电梯的维修，同时立即报告甲方并认真填写电梯故障维修记录表，以上两个表格、季度总结报告作为支付该月保养费的依据之一。同时也作为合同期满完成结算手续后退回合同履约保证金的依据。 
6.4 乙方每天按甲方电梯管理部门安排的紫外线灯消毒时间表要求。对合同内的电梯进行开停梯，对电梯轿箱实施紫外线灯照射消毒，并按要求填写消毒记录，每月将记录整理汇总后交甲方电梯管理部门归档备查。及每天认真做好、填写电梯运行情况、故障记录表，每月底装订好交甲方电梯管理人员。
6.5 电梯保养维修所需更换的设备、零部件，必须是原品牌厂家生产之品质相同或更优的全新的零配件。
6.6 甲方免费提供监控维保值班场所、休息室、住宿场所，并免费提供工具间给乙方工作人员摆放工具柜、应急配件柜，配件柜锁匙由乙方自行保管。
6.7 在合同期内，确保电梯安全、正常使用所需更换的设备、零部（配）件含轿厢装饰件（轿厢地板除外，质保期内的设备质量和安装质量的缺陷除外）的费用全部由乙方承担，不受政府相关部门有关电梯日常维护保养合同范本中有关更换配件范围的限制，当乙方发现需要更换重要设备、零部（配）件时，必须经甲方同意。
6.8 乙方接到电梯救援报警电话呼叫或甲方报告电梯故障后，必须在15分钟内到达故障现场，否则乙方每次须向甲方支付违约金1000元。
6.9 电梯常见小故障或更换零件，乙方必须在知道或应当知道电梯发生故障之时起2小时内修复正常运行。超出常见小故障或更换零件，乙方必须在在知道或应当知道电梯发生故障之时起8小时内修复正常运行。每超1小时乙方每次须向甲方支付违约金100元。
6.10 合同期间，发生不可抗力（如台风、地震、战争等）造成的故障或更换零件，乙方需在二小时内响应甲方要求，免收人工费，材料费按甲方询查的市场行情价或经甲方确认后计收。
6.11乙方未能在本合同要求的期限内到达故障现场或完成电梯维修，累计次数超过3次（含3次）的，乙方应按故障电梯当月保养费的50%向甲方支付违约金。乙方超过24小时到达现场或完成修复的，乙方无权收取故障电梯当月保养费金额，同时乙方还需全力修复并继续保养；超过48小时仍未修复的,甲方有权采取以下措施处置: 引入具备资质的第三方进行维修, 乙方按第三方报价的二倍向甲方支付相关维修费用; 或视为乙方严重违约，甲方有权单方终止合同，乙方向甲方支付合同总价30% 的违约金(¥         元)，并赔偿甲方因电梯维修保养超时所造成的损失（因不可抗力原因除外）。
6.12 如有需要甲方有权要求乙方对电梯进行安全载重的磅机工作，乙方必须无条件接受。
6.13乙方自行配备与甲方电梯管理部门使用频段相同的对讲机五台，便于保养人员在院内联络。
6.14 乙方需每月向甲方提交驻我院维保人员正常值班表及保养计划安排时间表。
6.15 在合同期间，由于甲方或其它电梯使用者（单位）使用不当造成的故障，不属于保修的范围，但乙方仍应予及时进行有效的有偿维修保养。在该情况下，乙方应积极提出维修方案及参考市场价报价，在得到甲方的确认下立即进行维修以尽快恢复电梯的运行。
6.16 如乙方未能切实执行合同，甲方有权单方面终止合同。乙方须返还甲方已支付的维修保养费中未保养的部分并向甲方支付合同总价30%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失，甲方保留进一步追究法律责任的权利。
6.17 乙方每天24小时对每台电梯各部位至少巡查1～2次，并按医院设备维修巡检系统要求按时完成电梯设备巡检及录入数据。
6.18乙方应当为甲方合同范围内的每台电梯购买《广东省电梯责任保险统保示范项目》的电梯安全责任保险，提供电梯责任保险合同书复印件及每台电梯的电梯《广东省电梯责任保险统保示范项目》保险标志证件。
6.19 合同内的维修保养电梯，乙方须在每台电梯年审前提供该台电梯的自检报告书加盖公章后，交甲方电梯管理部门存档，并由乙方承担向政府部门办理所承包保养电梯每年的年度检验，所有程序和费用由乙方负责，直至电梯完全符合国家有关规定并领取电梯的检验合格、使用证交给甲方为止。电梯因维修、更换零配件后,如按国家相关规定必需进行报批、检验检测的所有手续、费用由乙方负责。
6.20 由于乙方技术、工艺或配件材料存在瑕疵或缺陷，或由于乙方未及时发现、处理故障等乙方原因造成电梯事故的，其事故责任和损失由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失，甲方保留进一步追究法律责任的权利。
6.21在合同期内，由于国家或省市相应管理部门出台新的政策、法规，而甲方电梯未能符合要求的，乙方须立即按最新的法规要求向甲方提交整改方案及报价，经甲方审核后的价格经乙方同意原则上由乙方实施（按甲方相关规定必须经过招标的除外），若乙方价格高于具备资质的第三方的，甲方有权让第三方实施，乙方必须无条件配合，若乙方不能积极配合经甲方劝说一次后仍不能积极配合的，每天按该工程的合同总额的1%支付违约金。如违约金总额达到该工程的合同总额的10%仍不能积极配合的，甲方有权单方面解除合同。
6.22当乙方维修保养工作整体未能达致甲方要求，包括（但不限于）反应速度、救援时限、技术能力、外观环境等，除按6.8、6.9支付违约金外，若甲方发出三次以上书面整改通告，仍不能达到要求的，视为乙方严重违约，甲方有权单方面解除合同并有权要求乙方向甲方支付合同总额的30%的违约金，及赔偿由此引起的甲方的经济及名誉损失。
6.23  每天按甲方电梯管理部门安排的紫外线灯消毒时间表要求。对合同内的电梯进行开停梯，对电梯轿箱实施紫外线灯照射消毒，并按要求填写消毒记录，每月将记录整理汇总后交甲方电梯管理部门归档备查。
6.24 合同期满，乙方须配合甲方及新服务方对电梯情况进行全面检查。经甲方确认电梯维保质量不符合原合同要求的，乙方须按甲方要求维护、修复电梯。如乙方不能按甲方要求完成电梯维护、修复的，甲方有权自行引入具备资质的第三方进行维护维修, 乙方按第三方报价向甲方支付相关维护维修费用（此项工作须在新合同期起始日之前完成，相关费用从履约保证金中扣除，不足部分乙方须另行支付给甲方）。
7. 	如合同范围内因我院需要进行电梯更新改造或其它特殊原因造成电梯停用，该电梯的维修保养费按实际发生的维修保养工作时间计算，准确停止时间以甲方书面通知为准(不足20天的按半个月,超过20天的按1个月计算)。 另外该梯在使用期间如需政府年检的，则甲方所支付的维修保养费已包含政府的年检费用（并包含政府收费标准的变更），年检费由乙方承担支付。
8.  电梯维修保养项目内容：
8.1 按国家《电梯维护保养规则》TSG T5002、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001）的规定执行实施及执行中国家政府新颁布的有关规定执行，并更换失效零件。
8.2 停电平层装置的维修保养并包含零配件的所有费用，
8.3  电梯空调、五方通话、语音报站部份：
8.3.1 电梯空调日常巡查维修、更换损坏零件、清洗空调及其尘网、通风口。
8.3.2 五方通话系统的检查维修、更换失效元件、确保五方通话顺畅。
8.3.3 电梯语音报站检查维修、更换失效元件。
9.  双方义务：
9.1 甲方义务：
9.1.1应遵守电梯使用规则，注意对轿厢门、厅门保护，如井底遇水淹时，甲方应及时排除并采取措施预防漏水或渗水，乙方给予保养技术指导。
9.1.2应按照劳动部和建设部及国家《电梯维护保养规则》TSG T5002、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001）的规定执行，乙方提供此资料。              
9.1.3在合同期内，如甲方另行委托其他单位或个人，对乙方已签约承担维修保养范围内的电梯进行任何的维修、保养工作而造成事故，乙方不负任何责任。
9.1.4 甲方负责对乙方本项目的投标资料作保密。
9.2  乙方义务：
9.2.1乙方应当按照《电梯维护保养规则》TSG T5002、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养救援记录。实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）等电梯规范的相关规定。在保养期间内，定期对电梯设备的全包保养项目逐项检查、及时维修或更换，保证甲方电梯安全运行。尤其对踏板、轿厢门、轿厢内照明及内饰、内外呼叫按钮的维护、厅门的维修、轿厢空调整体的清洁、停电平层装置的维修保养并包含零配件的所有费用，要注意做好井底及机房的环境卫生和机房内空调机尘网清洗。
9.2.2每次保养完毕，需由甲方相关部门负责人、甲方指定的电梯管理人员等在保养人员的“电梯维修保养报告书”上签名认可。如验收结果不满意，乙方有责任及时重新进行检查保养及调整，直到甲方满意签名认可为止。如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反甲方的有关制度，甲方可责令其限期改正，因保养不善造成甲方的损失由乙方负责赔偿，并按合同条款第11条规定执行。
9.2.3 乙方在保养时，如发现非乙方原因导致的非正常损坏（如人为破坏、盗窃、浸水、供电故障等）导致修理与更换的，乙方必须以书面通知甲方，得到甲方同意后方可进行修理或更换，人工费由乙方承担，材料费由甲方支付。
9.2.4 在保养期内的质监局检查期间，乙方应另加派人员会同甲方电梯负责人协助检查工作。
9.2.5 乙方派驻院内的维修保养人员必须持上岗证上岗及服从甲方管理部门的指派，按要求协助开停驾驶电梯，及其它与电梯维保相关的工作。每天按甲方电梯管理部门安排的紫外线灯消毒时间表要求。对合同内的电梯进行开停梯，对电梯轿箱实施紫外线灯照射消毒，并按要求填写消毒记录，每月将记录整理汇总后交甲方电梯管理部门归档备查。
9.2.6在保养期内，乙方必须确保其所保养的电梯符合国家有关电梯保养、维修的有关规定和通过技术监督局年审，合同期内的年审费用由乙方承担。
9.2.7 甲方如有特殊任务，需乙方加派人员驻守时，乙方应无条件接受。
9.2.8 乙方必须为其所保养的甲方电梯购买电梯安全责任保险、电梯公众责任险、电梯责任保险，并要求不得低于《广东省电梯责任保险统保示范项目》中该类保险的相关要求。事故损失超出保险赔偿限额的，因甲方的原因导致事故的发生的，超出保险赔偿限额部分由甲方承担；因乙方的原因导致事故的发生的，超过保险赔偿限额部分由乙方承担；非因甲乙双方的原因导致事故发生的，超出保险赔偿限额部分由甲乙双方各承担50%。
9.2.9 因乙方维修人员的劳动纠纷而产生的一切责任，由乙方自己承担。
9.2.10乙方负责承担该项目用工人员的人口计生管理责任，确保无违反政策生育情况，并接受甲方（我院方）的督促检查及监管。
9.2.11乙方每月对维保资料进行汇总小结,每季度提交维保工作报告,每年提交年度工作总结,内容包含工作完成情况、电梯性能状态分析评估、改进建议等。
10.  免除责任的事项： 
10.1 乙方不负责免费对轿厢壁板、轿厢地板装饰件进行重加工、重油漆或更换。
10.2 乙方不承担甲方不适当使用电梯导致电梯发生意外所引起的经济及法律责任。
10.3 合同期间，发生不可抗力（如台风、地震、战争等）造成的故障或更换零件，乙方需在二小时内响应甲方要求，免收人工费，材料费按甲方询查的市场行情价或经甲方确认后计收。
11.  违约责任：
11.1 由于甲方违反本合同规定而造成电梯发生事故，由甲方负责。
11.2 乙方有违约情形的，甲方有权按【 500 】元/项/次计收违约金，并有权要求乙方限期整改。乙方未在甲方要求的期限内整改完毕的，或乙方违约次数达【 3 】次的，甲方有权单方解除本合同。甲方因乙方违约而单方解除本合同的，甲方有权没收合同履约保证金（支票应可立即承兑，如尚未到期的，乙方应立即更换到期支票或支付相同金额的款项至甲方），要求乙方返还甲方已支付但尚未提供维保服务部分的合同款，并有权要求乙方赔偿其他损失。因乙方原因发生电梯相关事故的，乙方承担全部责任并赔偿甲方的一切损失。上述乙方应赔偿甲方的损失包括甲方为追究乙方责任而支出的诉讼费、保全费、律师费、调查取证费用等
11.3在无乙方不履行或不适当履行合同义务的情况下，甲方无正当理由不按时支付保养费，且经乙方书面催促后仍拒绝支付的，乙方有权提出终止合同，追讨甲方应付保养费及按人民银行同期同类存款利率计算的利息。
11.4 乙方在无法律依据及合同依据的情况下不得单方提前解约，否则应向甲方支付合同总金额的30%的违约金。
11.5 如乙方未按期交纳履约保证金，甲方可视乙方违约，解除合同并没收投标保证金。在无乙方不履行或不适当履行合同义务的情况下，甲方无正当理由不按时退还合同履约保证金，且经乙方书面催促后仍拒绝支付的，乙方有权追讨甲方应退还合同履约保证金及按人民银行同期同类存款利率计算的利息。
11.6甲、乙双方共同遵守国家的法律和规定，在委托、代理业务过程中不得行，行贿、受贿、索贿，违反者将按照国家法律、法规、规章等各自承担相应法律责任。乙方一旦被列入商业贿赂不良记录后，合同将解除，乙方视为违约并承担违约责任。乙方应向甲方支付合同金额的30％作为违约金。
12.  年故障率的处罚约定：
12.1 电梯年故障率的处罚：影响电梯运行的故障，每台电梯每年的停梯故障不超过3次，如超过3次，超出次数按每次扣款500元计，扣款在支付维修保养费结算款中扣除。
12.2 人为造成及不可抗力的故障除外。
13.  其它约定事项：
13.1 本合同金额已含国家规定的各种检测费用、税金、规费、劳保金等，甲方不再另行支付其它任何费用。
13.2 乙方不得将本电梯的维保项目外判、转包或分包给其他单位，否则甲方有权立即解除本合同，乙方必须另行支付合同总价30％的违约金，并要求乙方退还甲方已经支付给乙方的全部保养费用。
13.3乙方列表出具证明确认指派常驻甲方负责电梯维修保养人员的名单、每人的身份证复印件加盖乙方公司法人公章、联系电话等资料，合同执行中如乙方更换员工，需及时出具证明告知甲方互换员工的名单并提供上述要求的资料给甲方，如更换电梯维修保养人员未及时告知甲方或提供虚假人员名单与资料所造成的任何责任由乙方承担。
13.4 签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成一致时，任一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼。受理期间，争议事项的解决，不影响其余部分的履行。
13.5本合同自双方签字、盖章后生效。
13.6 本合同一式陆份；正本一式贰份，甲乙双方各执壹份； 副本肆份，甲方叁份、乙方壹份。 
13.7 乙方本项目负责人姓名：                
电梯24小时报障电话：                  
乙方投诉地址及电话：                  
邮政编码：             电话：               传  真：                 

14.  以下附件为合同的重要组成部分：《中山大学附属第一（南沙）医院电梯维修保养（2023-2026三年）服务项目用户需求书》


甲方：中山大学附属第一（南沙）医院    　 乙方： 

地址：广州市南沙区横沥镇明珠湾起步区     地址： 
横沥岛西侧                                                     

授权代表/签约代表：                  　　授权代表/签约代表：

电话：020-87755766              　　     电话：

开户银行：中国银行股份有限公司广州凤凰   开户银行：
大道支行      

帐号：  736772961579                　　 帐号：
　
签约时间：    年    月   日   　         签约时间：    年   月  日  


 
