
[bookmark: _GoBack]中山大学附属第一医院医用气体及呼叫系统年度运维及保养项目市场调研需求书
第一部分  总体概述及要求
（一）维保范围：
1. 包含1号楼（门急诊大楼）、2号楼（曾宪梓楼）、3号楼、5号楼（柯麟楼）、6号楼（何善衡楼）、8号楼（邱德根楼）的医用气体及呼叫对讲系统（预计床位3200多张）进行日常巡检、运维保养及应急抢修工作，本项目不包含医疗吊塔系统项目的维保服务。
2. 包含医学综合楼医用气体及呼叫对讲系统（预计床位720多张，不包含医疗吊塔系统项目的维保服务）的日常巡检。
3. 包含医用气体系统高端设备(如必康美德、德尔格) 2000 元及以下的系统设备耗材、配件维修更换，及普通设备(如捷工、捷锐、复盛、飞星、华康、攀龙、埃美柯、施耐德、捷工、超捷、松本、三炜、上海飞雕、良美、鑫德亮、鑫旭佳、桂勤、5705工厂、江苏申强、铸康、三雄、松本、佶蒂纳仕、佳洁、雅坤、上海申江、佛山照明、申牌、阿鲁伯克斯、恒中能源、矽翔、神州视翰等) 700 元及以下的系统设备耗材、配件维修更换。
4. 包含约定的医用气体系统气源设备年度保养耗材更换，详见《医用气体及呼叫对讲系统高值耗材配件更换材料清单》，该部分根据实际更换数量按实结算。
5. 包含医用气体及呼叫系统及呼叫对讲系统高值配件更换，详见《医用气体及呼叫对讲系统高值配件更换材料清单》，该部分根据实际更换数量按实结算。
6. 期间院本部（含医学综合楼）床位增幅或减幅不超过5%的，价格不变；如增减幅超出5%的，超出或低于部分需双方另作协商，按实际数量结算。

（二）维保时间：
自合同签订之日起三年。

（3） 维护保养内容及要求
1. 报价单位必须具备建筑机电安装工程专业承包三级（含）或以上资质；
2. 报价单位必须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》（GC3级或以上）（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证（含承压类特种设备安装、修理、改造）》（工业管道安装GC3级或以上）资质（新证）；
3. 派驻维保人员应具备相关资质证书（焊工证、电工证）及同类型医院医用气体系统设备设施维保三年及以上经验（提供人员名单及证明）；
4. 在维修期结束后，需提供设备厂家关于设备检测运行完好证明文件；
5. 积极参与到医院高质量建设，协助医院对全院医用气体系统做好建设运维工作；
6. 保障全院医用气体系统的运维安全，积极对各处重要位置进行巡查并将问题记录，及时向主管部门反应，并提供解决办法；
7. 保障全院呼叫主机、分机、显示屏、设备带及组件无缺损，功能完好；
8. 保障对讲双向通话清晰，呼叫准确，对讲信息显示屏正常运行，信息传输准确无误；
9. 保证24小时有专职人员值班，负责处理随时发生的各种故障；
10. 保障各临床科室用氧流量与供氧站输出量相吻合（正常消耗5%）；
11. 保障负压终端压力不低于-0.38KPA；
12. 保障正压终端压力不低于0.38MPA（含氧气、空压、二氧化碳及氮气）；
13. 保障设备带及组件无缺损，功能完好；
14. 保证24小时有专职人员值班，负责处理随时发生的各种故障；
15. 定期按照医院感控要求对各处负压机房进行紫外线灯消毒；
16. 每天检查各气源站房主备电源供电是否正常，气源设备运行是否稳定；
17. 每天检查气源设备及配套设备是否有堵塞现象，保障机房温度控制在40℃以下；
18. 每天检查气源设备电流与绝缘电阻是否正常，运行声音是否超出正常噪音；
19. 每天检查气源设备负压设备的润滑机油，保持正常温度及液位面；
20. 每天检查气源设备储气罐情况应及时排水，检查负压机组的集污罐应及时排污；
21. 每天检查气源设备连接轴、连接位及螺丝是否松动；
22. 每天观察麻醉排放机组的运行情况，观察其自动切换运行情况，排放功能及监控功能，保证排放机组的正常运行；
23. 每周对干燥设备进行检查清理，观察干燥设备的干燥滤芯是否在正常工作范围内；
24. 每月必须到各手术室和重症ICU的墙壁终端和设备带终端进行气体质量检测和负压终端清扫（不包括吊塔）；
25. 每月对每个科室病房检查两次呼叫主机、分机、显示屏、设备带及组件是否完好
26. 每月检查各病区巡查终端、气体监测报警装置的使用情况并不少于每月壹次护士长签名认可，并作为付款依据提交主管科室。
27. 每月检查管道，机器截止阀门是否临活，压力表无损坏，压力准确，空气自动排水器正常工作），检查空气机组过滤网清洁，负压机组集污罐消毒清洁），检查机房主管道；阀门接头；安全阀；过滤器密封件查漏。
28. 各个机组每日巡检分三个时段（早上8:00、下午16:00、晚上00:00），需登记备查。同时负责主机房清洁，环境卫生需达到医院检查标准；
29. 接到应急维修电话必须在15分钟内到达现场处理；接收到气源设备设施，如空压机、负压机、区域气体监控等报警信号，必须在5分钟内到达现场处理，如要更换相关配件需签证确认，30钟内无法处理的情况，应该及时上报医院主管科室；
30. 每次维保需按设备生产厂家规范定期进行，规范规定该更换的零件或耗材必须更换，而且需有使用科室派员现场签证确认，并作为结算依据提交主管科室，每年组织设备生产厂家进行一次设备整体检查，以确保设备的正常运行。
31. 更换的零配件原则上采用原厂原品牌规格产品，如因原厂停产导致零件难以采购，在获得医院书面同意后，可更换其他品牌适合的零配件。
32. ▲标配6位维保人员，期间早上8：00-17:30上班时间保证不少于4位维保人员常驻医院，全天24小时保证不少于2名维保人员值班。
33. ▲维保人员协助氧气班运维管理。
34. 完成各项维修保养内容均需如实做好工作记录，并须交主管科室签证的，并作为向医院请求付款的结算依据及凭证。
35. 按照医院后勤智慧化系统进行医用气体系统气源设备的日常运维及巡检工作。

（五）其他
▲1、维保项目中采购单价人民币2000元以下(含2000元)的高端品牌的零配件及辅材（如：必康美德、德尔格等产品），及采购单价人民币700元以下(含700元)的普通品牌的零配件及辅材（如：捷锐、捷工等产品）均由维保公司承担。除上述外，超出费用的零配件、辅材及相关设备每年需更换的过滤器等根据医用气体及呼叫对讲系统年度保养耗材配件更换材料清单单价，按实结算。
▲2、维保单位需协助医院氧气班组管理立式低温液氧贮槽、紧急备用氧气汇流排、氮气汇流排、二氧化碳汇流排等医用气体系统设备，主要负责保养及应急维修等工作。并协助医院完成全部设备的压力表、安全阀和储气罐等配件的更换及年检送审（含立式低温液氧贮槽、紧急备用氧气汇流排、氮气汇流排、二氧化碳汇流排、医用正负压机等需要年检的配套设备）。一旦发生医用气体系统紧急事故时候，必须提供紧急维修服务，协助医院做好应急救助工作，保障全院医气设备及供气使用正常。
3、帮助医院对旧病房改造时可每次免费拆除5个床位医用气体系统设备（含管道、设备带及阀门等配件），如超过5个床位将另外结算费用。
4、每年积极配合主管部门进行二次或以上的应急演练

























第二部分  医用气体及呼叫系统运维保养清单
报价表1：门急诊大楼、曾宪梓楼、三号楼、柯麟楼楼、何善衡楼、邱德根楼医气及对讲维保系统清单
	地点
	维保设备
	单位
	现使用（人民币：元）

	
	
	
	数量
	品牌
	单价
	维保总价

	门急诊大楼
	氧气终端
	个
	268
	捷锐
	
	

	
	负压终端
	个
	270
	捷锐
	
	

	
	空气终端
	个
	23
	捷锐
	
	

	
	氧气终端
	个
	245
	华康英制
	
	

	
	负压终端
	个
	228
	华康英制
	
	

	
	空气终端
	个
	30
	华康英制
	
	

	
	氧气终端
	个
	57
	攀龙
	
	

	
	负压终端
	个
	43
	攀龙
	
	

	
	空气终端
	个
	49
	攀龙
	
	

	
	氧气终端
	个
	190
	必康美德
	
	

	
	负压终端
	个
	190
	必康美德
	
	

	
	空气终端
	个
	190
	必康美德
	
	

	
	楼层阀（DN32）
	个
	48
	埃美柯
	
	

	
	阀门箱（3气）
	套
	5
	必康美德
	
	

	
	插座
	个
	809
	施耐德
	
	

	
	开关
	个
	257
	施耐德
	
	

	
	床头灯，LED
	个
	160
	必康美德
	
	

	
	气体报警器
	台
	5
	必康美德
	
	

	
	氧气终端
	个
	110
	捷工
	
	

	
	负压终端
	个
	110
	捷工
	
	

	
	空气终端
	个
	110
	捷工
	
	

	
	氧气终端
	个
	107
	超捷
	
	

	
	负压终端
	个
	107
	超捷
	
	

	
	空气终端
	个
	107
	超捷
	
	

	
	电源插座
	个
	528
	松本
	
	

	
	床头阅读灯
	套
	264
	三炜　
	
	

	
	电源插座
	个
	1283
	上海飞雕
	
	

	
	床头阅读灯
	套
	369
	广州良美　
	
	

	
	对讲分机
	台
	551
	佛山飞星
	
	

	
	厕所紧急呼叫机
	套
	94
	佛山飞星
	
	

	
	时钟/床号电子显示屏
	套
	20
	佛山飞星
	
	

	
	对讲主机
	套
	2
	鑫德亮
	
	

	
	对讲分机
	台
	95
	鑫德亮
	
	

	
	时钟/床号电子显示屏
	套
	6
	鑫德亮
	
	

	
	对讲主机
	套
	5
	鑫旭佳
	
	

	
	对讲分机
	台
	146
	鑫旭佳
	
	

	
	时钟/床号电子显示屏
	套
	8
	鑫旭佳
	
	

	
	氧气压力监测装置
	台
	4
	广州桂勤
	
	

	
	压力监测装置
	台
	1
	广州桂勤
	
	

	
	氧气入户截止阀
	个
	115
	华康
	
	

	
	吸引入户截止阀
	台
	115
	华康
	
	

	
	空气压力监测装置
	个
	1
	广州桂勤
	
	

	
	氧气阀门
	个
	262
	宁波埃美柯
	
	

	
	空气阀门
	个
	83
	宁波埃美柯
	
	

	
	接地端子
	个
	256
	宁波埃美柯
	
	

	
	氧气二级减压箱
	台
	9
	广州桂勤
	
	

	
	氧气二级减压箱
	台
	10
	5705工厂
	
	

	
	空气二级减压箱
	台
	5
	5705工厂
	
	

	
	负压阀门
	个
	36
	宁波埃美柯
	
	

	
	四级无油涡旋式空气压缩机一体式
	套
	1
	必康美德
	
	

	
	四级无油旋齿式真空泵一体式
	套
	1
	必康美德
	
	

	
	空气储气罐
	台
	2
	江苏申强
	
	

	
	负压储气罐
	台
	2
	江苏申强
	
	

	曾宪梓楼
	分气缸
	台
	1
	铸康
	
	

	
	真空负压吸引机组一体机
	套
	1
	必康美德
	
	

	
	楼层铜阀 DN32
	个
	3
	埃美柯
	
	

	
	楼层铜阀 DN19
	个
	3
	埃美柯
	
	

	
	氧气进户阀门 DN8
	个
	20
	埃美柯
	
	

	
	接地端子
	套
	20
	国标
	
	

	
	氧气终端
	个
	31
	必康美德
	
	

	
	负压终端
	个
	38
	必康美德
	
	

	
	医气终端组件
	个
	69
	必康美德
	
	

	
	床头阅读灯
	套
	27
	三雄
	
	

	
	大翘板电源开关
	个
	27
	松本
	
	

	
	电源插座
	个
	56
	松本
	
	

	
	压力监控装置
	台
	3
	铸康
	
	

	
	对讲主机
	套
	10
	佛山飞星
	
	

	
	对讲分机
	台
	38
	佛山飞星
	
	

	
	负压进户阀门 DN10
	个
	5
	埃美柯
	
	

	3号楼
	氧气终端
	个
	37
	上海捷锐
	
	

	
	负压终端
	个
	37
	上海捷锐
	
	

	
	电源插座
	个
	93
	松本
	
	

	
	床头阅读灯
	个
	37
	三炜　
	
	

	
	区域报警器
	套
	1
	上海捷锐
	
	

	
	电话型系统主机（含数据处理器）
	套
	1
	佛山飞星
	
	

	
	对讲分机
	个
	38
	佛山飞星
	
	

	
	时钟/床号电子显示屏
	套
	2
	佛山飞星
	
	

	
	水环式真空泵
	台
	2
	佶蒂纳仕
	
	

	
	废气过滤器
	套
	2
	佳洁
	
	

	
	负压控制柜
	台
	1
	雅坤
	
	

	
	负压储气罐
	台
	2
	上海申江
	
	

	柯麟楼
	氧气终端
	个
	1630
	必康美德
	
	

	
	负压终端
	个
	1708
	必康美德
	
	

	
	空气终端
	个
	352
	必康美德
	
	

	
	大翘板电源开关
	个
	1222
	施耐德
	
	

	
	电源插座
	个
	3552
	施耐德
	
	

	
	床头阅读灯
	套
	1222
	三炜　
	
	

	
	42寸LED液晶电视机
	台
	30
	佛山飞星
	
	

	
	医护对讲系统主机
	套
	30
	佛山飞星
	
	

	
	医护值班对讲分机
	
	49
	佛山飞星
	
	

	
	对讲主机
	套
	68
	佛山飞星
	
	

	
	病房对讲分机
	套
	478
	佛山飞星
	
	

	
	病床对讲分机
	套
	1408
	佛山飞星
	
	

	
	厕所紧急呼叫机
	套
	478
	佛山飞星
	
	

	
	门口对讲分机
	套
	130
	佛山飞星
	
	

	
	时钟/床号电子显示屏
	套
	66
	佛山飞星
	
	

	
	压力报警装置
	台
	31
	必康美德
	
	

	
	阀门箱（3气）
	台
	33
	必康美德
	
	

	
	阀门箱（2气）
	套
	2
	必康美德
	
	

	
	四级无油旋齿式真空泵一体式
	套
	1
	必康美德
	
	

	
	四级无油涡旋式空气压缩机一体式
	套
	1
	必康美德
	
	

	
	麻醉废气排放机组
	套
	1
	必康美德
	
	

	
	中央监控主机（带网络报警功能）
	套
	1
	必康美德
	
	

	
	医护对讲系统管理主服务器
	套
	1
	佛山飞星
	
	

	
	病区门禁对讲主机
	套
	30
	佛山飞星
	
	

	
	一体机电脑
	套
	39
	佛山飞星
	
	

	
	主交换机
	台
	1
	佛山飞星
	
	

	
	24口交换机
	台
	32
	佛山飞星
	
	

	何善衡楼
	氧气入户截止阀
	个
	316
	华康
	
	

	
	一套楼层阀
	个
	8
	华康
	
	

	
	氧气终端
	个
	659
	必康美德
	
	

	
	负压终端
	个
	659
	必康美德
	
	

	
	空气终端
	个
	45
	必康美德
	
	

	
	医气终端组件
	个
	1363
	必康美德
	
	

	
	电源插座
	个
	1318
	松本
	
	

	
	大翘板电源开关
	个
	659
	松本
	
	

	
	床头阅读灯
	套
	700
	三雄
	
	

	
	区域报警器
	台
	8
	国产优质
	
	

	
	氧气二级减压箱
	台
	8
	国产优质
	
	

	
	对讲主机
	套
	20
	佛山飞星
	
	

	
	病床对讲分机
	台
	753
	佛山飞星
	
	

	
	时钟/床号电子显示屏
	套
	30
	佛山飞星
	
	

	
	厕所紧急呼叫机
	台
	194
	佛山飞星
	
	

	
	入住人员一览表
	台
	14
	佛山飞星
	
	

	
	空气控制阀
	个
	13
	华康
	
	

	
	负压控制阀
	个
	9
	华康
	
	

	
	氧气控制阀
	个
	9
	华康
	
	

	邱德根楼
	电源插座
	个
	324
	朗能
	
	

	
	床头阅读灯
	套
	179
	佛山照明
	
	

	
	对讲主机
	套
	7
	鑫德亮
	
	

	
	病床对讲分机
	台
	204
	鑫德亮
	
	

	
	时钟/床号电子显示屏
	套
	12
	鑫德亮
	
	

	
	氧气二级减压箱
	台
	8
	5705工厂
	
	

	
	空气二级减压箱
	台
	7
	5705工厂
	
	

	
	接地端子
	个
	86
	宁波埃美柯
	
	

	
	负压阀门
	个
	10
	宁波埃美柯
	
	

	
	氧气阀门
	个
	91
	宁波埃美柯
	
	

	
	空气阀门
	个
	82
	宁波埃美柯
	
	

	
	氧气终端
	个
	143
	华康英制
	
	

	
	负压终端
	个
	127
	华康英制
	
	

	
	空气终端
	个
	134
	华康英制
	
	

	
	空气压缩机
	台
	3
	德尔格
	
	

	
	真空负压机组
	台
	3
	德尔格
	
	

	
	空气储气罐
	台
	1
	上海申江
	
	

	
	负压储气罐
	台
	1
	上海申江
	
	

	
	干燥机
	台
	2
	德尔格
	
	

	总计
	
	
	
	
	







报价表2：医用气体及呼叫对讲系统年度保养耗材配件更换材料清单
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	一
	二号楼

	1
	必康美德负压真空机组

	2
	过滤器
	VHS05D-200V-QED
	个
	6
	
	
	材质：植物纤维,1年更换

	3
	润滑油
	VHS05D-200V-QED
	瓶
	6
	
	
	1L/瓶,1年更换

	4
	更换联轴器缓冲件
	VHS05D-200V-QED
	套
	2
	
	
	联轴器缓冲件，三年更换

	
	(或更换联轴器)
	
	
	
	
	
	

	5
	负压高效细菌过滤器
	规格：MV160
	个
	3
	
	
	1年更换

	二
	三号楼

	6
	西门子负压真空机组

	7
	负压过滤器滤芯
	FCJ-DN80
	个
	6
	
	
	佳洁，1年更换

	三
	五号楼

	8
	复盛全无油空压机

	9
	空气三级精密过滤器
	C,T,A
	个
	18
	
	
	处理流量：2Nm/min,过滤器芯最高温度66度，最大工作压力1.0mpa，1年更换

	10
	自动排水器
	DN20
	个
	3
	
	
	压力范围：0-8ar,5-10分钟自动排水，损坏更换

	11
	必康美德汇流排

	12
	一级减压阀保养包(旧机型）
	VHS05D-200V-DED
	套
	2
	
	
	阀芯、密封件，2年更换

	13
	二级减压阀保养包(旧机型）
	VHS05D-200V-DED
	套
	2
	
	
	阀芯、密封件，2年更换

	14
	必康美德负压真空机组

	15
	过滤器
	VHSO7Q-200V-QED
	个
	12
	
	
	材质：植物纤维,1年更换

	16
	润滑油
	VHSO7Q-200V-QED
	瓶
	12
	
	
	1L/瓶,1年更换

	17
	更换联轴器缓冲件(或更换联轴器)
	VHSO7Q-200V-QED
	套
	4
	
	
	联轴器缓冲件，三年更换

	18
	必康美德无油涡旋空压机

	19
	压缩机进气过滤器、V型皮带
	SAS15Q-200V-QEDY
	套
	12
	
	
	1年更换

	20
	系统基础保养包
	SAS15Q-200V-QEDY
	套
	3
	
	
	更换干燥机管道滤芯、排水阀、排气消音器、储气罐保养包（单向阀/过滤器）等，1年更换

	21
	管道过滤器
	PD120
	套
	6
	
	
	尺寸：30Cm×9×9，1年更换

	22
	管道过滤器
	DD120
	套
	6
	
	
	尺寸：30Cm×9×9，1年更换

	23
	转子油脂
	CompressorLubricatio
	支
	15
	
	
	200g/支，1年更换

	24
	传感器保养包
	必康美德
	套
	1
	
	
	1个露点传感器、1个一氧化碳传感器，2年更换

	25
	单泵扩展保养包
	必康美德
	套
	4
	
	
	1/8”安全阀

	
	
	
	
	
	
	
	单向阀 (后冷器进气口)

	
	
	
	
	
	
	
	单向阀 (排气口)

	
	
	
	
	
	
	
	O型圈

	
	
	
	
	
	
	
	1/4”微米直通式过滤器，3年更换

	26
	系统扩展保养包
	必康美德
	套
	1
	
	
	干燥机吸附剂，干燥机维修组件 (O型圈、再生阀、单向阀、排水阀等)，3年更换

	27
	机头轴封包
	必康美德
	套
	8
	
	
	转子密封件、防尘密封件，3年更换

	28
	安全阀
	必康美德
	个
	6
	
	
	干燥机后置，空气储气罐，备品

	29
	氧气减压器
	必康美德
	个
	2
	
	
	损坏更换

	30
	干燥机切换阀
	410765644
	个
	3
	
	
	电磁阀24V，损坏更换

	四
	八号楼

	31
	德尔格无油爪式真空泵

	32
	细菌过滤器滤芯
	德尔格
	套
	18
	
	
	过滤微生物细菌过滤器，1年更换

	33
	过滤器底板
	德尔格
	套
	2
	
	
	保持真空用密封板橡胶制，损坏更换

	34
	德尔格无油涡旋空气压缩机

	35
	吸入口过滤器
	德尔格
	个
	27
	
	
	5690033661P过滤尘埃等固体颗粒，1年更换

	36
	机前过滤网
	德尔格
	个
	3
	
	
	651027444P过滤灰尘金属等颗粒、多层专用过滤网，1年更换

	37
	机内过滤网
	德尔格
	套
	3
	
	
	651027441P过滤灰尘金属等颗粒、多层专用过滤网，1年更换

	38
	皮带
	德尔格
	套
	2
	
	
	2年更换

	39
	医用净化装置

	40
	前置过滤器
	德尔格
	个
	2
	
	
	G49051医用过滤细菌细微物等氟聚合物制 ，3年更换

	41
	过滤器包
	德尔格
	套
	6
	
	
	G49119水油过滤器及消音器，1年更换

	42
	洁净包
	德尔格
	套
	1
	
	
	3年更换，五种净化颗粒，净化空气中的杂质

	43
	阀组套件
	德尔格
	套
	1
	
	
	G49122气流控制用单向阀，备品











报价表3：医用气体及呼叫对讲系统高值耗材配件更换材料清单
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	备注

	一
	必康美德无油涡旋空压机

	1
	转子
	5.5KW8BAR
	套
	1
	
	损坏更换

	2
	干燥机切换阀
	410765644
	个
	1
	
	电磁阀24V，损坏更换

	3
	氧浓度传感器
	必康美德
	个
	1
	
	损坏更换

	二
	病房医护信息系统（飞星）

	4
	系统管理软件
	FX-6000
	套
	1
	
	系统的核心，负责整个系统的交换处理、数据资料处理等

	5
	中文信息显示屏
	FX-6060
	块
	1
	
	豪华型，大屏幕，双面点阵显示呼叫信息/时间，中文字符显示

	6
	医护工作站
	FX-6010
	套
	1
	
	7寸彩色液晶显示，护士站、办公室、值班室用，双向呼叫/对讲，中文菜单

	7
	信息发布控制器
	FX-3032
	台
	1
	
	病人一览表，呼叫显示

	8
	病房工作站
	FX-6030
	套
	1
	
	10寸彩色液晶显示，医护人员定位，双向呼叫/对讲，彩色液晶显示本房医护人员信息，触摸屏中文菜单，三色门灯显示，铝合金面板

	9
	病床工作站
	FX-6020
	套
	1
	
	7寸彩色液晶显示本床位病人信息，双向呼叫/对讲，护理信息指示，触摸屏中文菜单，床头灯控制，铝合金面板

	10
	工作站处理器
	FX-6050
	台
	1
	
	为终端设备供电、及集线作用，连接≤6台终端设备

	11
	医护工作站
	FX-3021
	套
	1
	
	7寸彩色液晶显示，护士站、办公室、值班室用，双向呼叫/对讲，中文菜单

	12
	病区门口机
	FX-3023
	台
	1
	
	带摄像头、按键，病区入口安装

	13
	电话型系统主机
	TC-2000A
	台
	1
	
	电话型/手提、免提双向对讲/数码显示

	14
	系统数据处理器
	TC-303A
	台
	1
	
	电源供应/语音、数据中转

	15
	入住人员一览表
	TC-560
	块
	1
	
	LED显示呼叫床号/容量60

	16
	时钟/床号电子显示屏
	TC-403
	块
	1
	
	大屏幕/双面数码显示时钟、呼叫号码

	17
	电话型系统主机
	NC-2000A
	台
	1
	
	电话型/手提、免提双向对讲/数码显示

	18
	系统数据处理器
	NC-303
	台
	1
	
	电源供应/语音、数据中转
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